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РАЗДЕЛ 1. «ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ 

ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА» 

 

1.1 Географическое расположение и историческая справка 

 

Город Бирск  является административным центром муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан. Город расположен на правом берегу реки Белой (приток 

Камы), в 102 км от города Уфы. 

Бирск основан в 1663 году как город – крепость и как один из старейших городов 

внесен в список городов – памятников России.  В городе насчитывается 18 памятников 

архитектуры республиканского значения. Среди них: Свято-Троицкий собор 1841г. 

постройки, церкви, здание Городской управы и купеческого собрания, Государственные 

торговые ряды, купеческие дома.  

 В конце XIX века город стал культурным и торговым  центром севера Башкирии, 

которым остается до настоящего времени. 

В 30-е годы в городе были открыты педагогическое, медицинское, кооперативное, 

фармацевтическое училища. 

По данным переписи населения на 2010 год численность города составляет 44,2 

тысячи человек.  

Климатологические характеристики города Бирск согласно СНиП 23-01-99 

«Строительная климатология»: 

- продолжительность отопительного периода составляет 227 суток (при средней 

суточной температуре наружного воздуха  8С); 

- температура наружного воздуха при проектировании систем отопления и 

вентиляции минус 35 
0
С (обеспеченностью 0,92); 

- средняя температура наружного воздуха в отопительный период составляет минус 

6,3 
0
С; 

- средняя скорость ветра за отопительный период  - 3,5 м/с. 

Погоду в районе определяет континентальный климатический пояс.  

Зимние периоды длятся с ноября по конец марта месяца. Среднемесячные температуры в 

самый холодный месяц – январь составляют -13…-15 градусов, возможны как резкие 

понижения до -30 и ниже так и значительные оттепели, когда термометры способны 

показывать до +5 градусов. Среднемесячные температуры в июле +21…+22 градуса. 

Возможны так же и достаточно жаркие периоды, когда воздух прогревается до +30 и 

выше. 

Основное количество кратковременных ливневых дождей приходится на июнь 

месяц. Среднегодовая норма осадков колеблется в пределах от 400 до 500 мм. 

Среднемесячные климатические данные приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 

Климатологические характеристики 

Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура, 
0
С, 

ночь -19.5 -18.6 -11.2 -0.4 6.7 11.2 13.5 10.7 6.1 -0.4 -7.5 -15.0 

день 10.4 -8.0 -0.6 10.5 20.1 23.8 25.5 22.9 17.1 7.0 -1.2 -7.0 



 
 

1.2 Описание функциональной структуры теплоснабжения 

 

Теплоснабжение потребителей г. Бирска осуществляется как централизованными 

источниками тепловой энергии, так и индивидуальными.  

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения г. Бирска приведен в 

Книге 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления  

тепловой  энергии  для  целей  теплоснабжения»  Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения г. Бирска до 2027 г. и в соответствующих приложениях к Книге 2.   

 

Теплоснабжение города осуществляется ООО «Бирские тепловые сети» (далее 

ООО «БТС») от нескольких тепловых источников. Предприятие осуществляет 

регулируемый вид деятельности, а именно – производство и передачу тепловой энергии. 

Тепловая энергия производится собственными 11 котельными с установленной 

мощностью 138,668 Гкал/час. Подключенная нагрузка 59,247 Гкал/час., что составляет 

42,77% от установленной. Протяженность тепловых сетей 39,6 км. Все котельные 

газифицированы. На предприятии  постоянно проводится комплекс мероприятий по 

повышению  надежности  и устойчивости работы  котельных и тепловых сетей, качества 

предоставляемых услуг.  

К источникам централизованного теплоснабжения относятся следующие котельных: 

- котельные №1, 1А, 5 с температурным графиком работы 130/70 
0
С; 

- котельные №2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 с температурным графиком работы 95/70 
0
С; 

- котельная №6, отдающая пар с температурой 112 
0
С и горячую воду с 

температурой 65-70 
0
С. 

Присоединение потребителей к системе централизованного теплоснабжения в 

зависимости от источника тепловой энергии либо элеваторное (при температурном 

графике 130/70 
0
С), либо зависимое (при температурном графике 95/70 

0
С).  

Краткие характеристики источников теплоснабжения представлены в таблице 1.2.1. 

Зоны действия источников тепловой энергии города представлены на рисунке 1.1.1. 

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют 

индивидуальное теплоснабжение. 

Таблица 1.2.1 

Характеристики источников теплоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Температурный 

график 

1 Котельные №1 и 1а 64,60 130/70 

2 Котельная №2 0,07 95/70 

3 Котельная №3 6,00 95/70 

4 Котельная №4 6,08 95/70 

5 Котельная №5 51,796 130/70 

6 Котельная №6 1,62 95/70 

7 Котельная №7 4,50 95/70 

8 Котельная №8 0,172 95/70 

9 Котельная №10 3,40 95/70 

10 Котельная №11 0,43 95/70 

 



 
 

 
Рисунок 1.1.1 – Зоны действия источников тепловой энергии 

 

1.3 Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов  

 

Жилая застройка  

 

Схема территориального развития города Бирска до 2030 года предусматривает 

увеличение доли жилого фонда на 83% от существующего жилищного фонда города (по 

состоянию на 2009 г.). 

Для этой цели предусмотрены следующие меры: 

1. Ввод нового жилищного фонда  - 674 тыс. м
2
 (к концу расчетного периода до 2030 



 
 

г.), которое представлено многоквартирным жилищным фондом (до 5 этажей) и 

индивидуальным жилищным фондом. 

2. Реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Таблица 1.3.1 

Распределение территории застройки жилищного фонда города по периодам 

реализации Схемы территориального развития 

Территория жилой застройки, тыс. м
2
 

Существующей 

сохраняемой 

Требуется по расчету под новое 

строительство 
Размещено под новое строительство 

1 очередь 

(до 2020 г.) 

Расчетный срок 

(до 2035 г.) 

1 очередь 

(до 2020 г.) 
Резерв 

9777 1000 700 2295 3265 

 

Таблица 1.3.2 

Распределение жилищного фонда города по периодам реализации Схемы 

территориального развития 

Жилищный фонд, тыс. м
2 
 

1 очередь (до 2020 г.) Расчетный срок (до 2035 г.) 

Существу-

ющий 

сохраняя-

емый 

Существу-

ющий 

сохраняемый 

на 1 оч. 

Новое 

строи-

тельство 

Итого на 

конец 1 оч. 

Существу-

ющий 

сохраня-

емый на 

РС 

Новое 

строи-

тельство 

Итого на 

конец РС 

811,55 811,00 344,00 1155,00 1155,00 330,00 1485,00 

 

Таблица 1.3.3 

Распределение населения города по периодам реализации Схемы 

территориального развития 

Население, тыс.чел. 

Существующее 1 очередь (до 2020 г.) Расчетный срок (до 2035 г.) 

44,17 46,20 49,5 

 

Для реализации Схемы территориального развития объемы ежегодного ввода 

жилого фонда должны быть не менее 26,96 тыс. м
2 

в год. 

К периоду 1-й очереди строительства (2010-2020 года) предполагается объем 

выбытия жилищного фонда 0,55 тыс.м
2
 общей площади.  

Жилищный фонд на конец расчетного срока составит 1485,5 тыс. м
2
 общей площади. 

Среднегородской показатель жилищной обеспеченности 1485,5 : 49,5 = 30 м
2
 на 

человека. 

 

 

 

 



 
 

 
Рис. 1.3.1 – Перспективное строительство объектов в г. Бирск до 2015г. 

 

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является 

создание для всего населения города комфортных условий проживания. 

 

 

Общественная застройка 

 

Объемы строительства общественных фондов по предоставленным данным 



 
 

составляют 12,21 тыс. м
2
. 

Снос общественного фонда и его капитальный ремонт не учитывался, ввиду 

отсутствия таких данных.  Тем не менее эти процессы происходят в городском округе и их 

следовало бы учитывать в программных мероприятиях. 

 

 

Производственные зоны 

 

Объемы строительства и перепрофилирования производственных зон не 

оценивались в виду отсутствия данных. Увеличение объема теплопотребления так же не 

учитывалось, так как отопление промышленных объектов планируется от 

индивидуальных источников тепла.  

 

1.4  Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и прогноз перспективного 

спроса на тепловую мощность 

 

В настоящее время теплоснабжение г. Бирска осуществляется от котельных 

различной мощности.  

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий планируется 

осуществлять от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно 

стоящие общественные и промышленные здания планируется отапливать от 

индивидуальных котельных, в которых устанавливаются котлы различных марок. 

Отопление индивидуальной застройки планируется газовым от индивидуальных 

источников тепла.  

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки 

на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в 

качестве которых предлагаются сертифицированные модульные котельные в 

двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления. 

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, 

объекты здравоохранения, культуры, промпредприятия. 

В таблице 1.4.1 приведены данные потребности в тепловой энергии по Схеме 

территориального развития.  

Расходы тепла секционной и усадебной застройки определены в соответствии со 

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя из величины 

общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий 

определены как доля 25 % от расхода тепла на секционную застройку. Расходы тепла на 

горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с 

применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход. 
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Таблица 1.4.1 

    Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок 
 

№

 п/п 
Наименование потребителей 

Общая 

площадь, 

тыс. м
2
 

Уд. тепл. поток 

на отопление, 

Вт*м
2
 

Тепл. поток 

на 

отопление, 

10
6
 Вт 

Тепл. поток 

на вентил., 

10
6
 Вт 

Кол-во 

жителей, тыс. 

чел 

Уд. тепл. 

поток на 

ГВС, Вт 

Максим. тепл. 

поток на ГВС, 

106 Вт 

Общий 

тепловой 

поток, 106 Вт 

1 

Секционная застройка до 5-ти 

этажей и с общественными 

зданиями 
 

(103х1,25) 
   

(2,4*305) 
  

расч. срок 487,1 128,75 62,7 7,5 30 732 21,96 92,2 

в т.ч. на 1 оч. 487,1 128,75 62,7 7,5 30 732 21,96 92,2 

2 

Общественные здания 

усадебной застройки  
(105х0,25) 

   
(2,4x73) 

  

расч. срок 979,9 А26,25 25,7 3,1 19,5 175,2 3,4 32,2 

в т.ч. на 1 оч. 667,9 26,25 17,5 2,1 16,2 175,2 2,8 22,5 

3 

Всего 
        

расч. срок 1467 
 

88,4 10,6 49,50 
 

25,4 124,4 

в т.ч. на 1 оч. 1155 
 

80,2 9,6 46,20 
 

24,8 114,7 

4 

Итого с учетом 8% потерь         

расч. срок 
  

95,5 11,5 
  

27,4 134,4 

в т.ч. на 1 оч. 
  

86,7 10,4 
  

26,8 123,8 

5 

То же в Гкал/час 
        

расч. срок 
  

82,3 9,9 
  

23,6 115,8 

в т.ч. на 1 оч. 
  

74,7 9,0 
  

23,1 106,8 

6 

Годовые расходы тепла, тыс. 

Гкал/год         

расч. срок 
  

226,4 27,2 
  

155,9 409,5 

в т.ч. на 1 оч. 
  

205,5 24,7 
  

152,4 382,5 
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В таблице 1.4.2 приведены данные по прогнозу  тепловой нагрузки для известных 

объектов перспективной застройки. 

Таблица 1.4.1 

    Прогноз прироста тепловой нагрузки на расчетный срок 

 

Тип застройки 
Тепловая нагрузка, Гкал/ч 

отопление вентиляция 

Жилищное строительство 9,72 - 

Общественно-деловая застройка 2,04 0,61 
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РАЗДЕЛ 2. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 

2.1  Общие положения 
 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 

Требований к схемам теплоснабжения. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения, 

рассматриваемых в Книге 4 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Бирска до 

2027 г.». 

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего  

оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах 

действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2010/2011. 

Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для 

всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. 

Данные балансы представлены в Книге 2 «Существующее положение в сфере производства, 

передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». 

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены 

перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 

«Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». 

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной 

присоединенной тепловой нагрузки для каждого из вариантов развития системы 

теплоснабжения, предложенных к рассмотрению Книге 4  «Мастер-план» Обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения г. Бирска. 

Цель составления балансов - установить  резервы (или дефициты) установленной 

тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон действия 

каждого источника тепловой энергии.  

Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки формируют  исходные данные для принятия решения о развитии (или 

сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и 

формированию новых зон их действия.  

 

 

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия 

источников тепловой энергии г. Бирска 

 

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой 

энергии г. Бирска на период с 2012 по 2027 года представлены в таблицe 2.1.1. 
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Таблица 2.1.1 

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии 

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Котельная №1, 1а 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 

Присоединенная 

мощность 
Гкал/ч 24,085 24,085 33,746 33,746 33,746 33,746 33,746 33,746 33,746 33,746 33,746 33,746 33,746 33,746 33,746 33,746 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 63,69 63,69 64,12 64,12 64,12 64,12 64,12 64,12 64,12 64,12 64,12 64,12 64,12 64,12 64,12 64,12 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,914 0,914 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/ч +39,60 +39,60 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 +30,38 

Котельная №2 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

Присоединенная 

мощность 
Гкал/ч 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/ч -0,047 -0,047 -0,047 +0,516 +0,516 +0,516 +0,516 +0,516 +0,516 +0,516 +0,516 +0,516 +0,516 +0,516 +0,516 +0,516 

Котельная №3 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 6,00 6,00 - - - - - - - - - - - - - - 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч 6,00 6,00 - - - - - - - - - - - - - - 

Присоединенная Гкал/ч 2,775 2,775 - - - - - - - - - - - - - - 



 
 

13 

 

мощность 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 5,94 5,94 - - - - - - - - - - - - - - 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,061 0,061 - - - - - - - - - - - - - - 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/ч 3,16 3,16 - - - - - - - - - - - - - - 

Котельная №4 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374 

Присоединенная 

мощность 
Гкал/ч 2,08 2,08 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 3,594 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 5,09 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 0,282 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/ч +3,52 +3,52 +2,01 +2,01 +2,01 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 

Котельная №5 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 51,796 51,796 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч 51,796 51,796 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 

Присоединенная 

мощность 
Гкал/ч 26,563 26,563 30,050 30,050 30,050 30,050 30,050 30,050 30,050 30,050 30,050 30,050 30,050 30,050 30,050 30,050 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 50,10 50,10 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 1,700 1,700 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 1,137 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/ч +23,53 +23,53 +10,38 +10,38 +10,38 10,38 +10,38 +10,38 +10,38 +10,38 +10,38 +10,38 +10,38 +10,38 +10,38 +10,38 

Котельная №6 – 1й вариант развития 

Установленная Гкал/ч 1,62 1,62 1,62 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
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мощность 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч 1,62 1,62 1,62 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Присоединенная 

мощность 
Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 1,55 1,55 1,55 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,074 0,074 0,074 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/ч +0,71 +0,71 +0,71 +0,62 +0,62 +0,62 +0,62 +0,62 +0,62 +0,62 +0,62 +0,62 +0,62 +0,62 +0,62 +0,62 

Котельная №6 – 2й вариант развития 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 1,62 1,62 1,62 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч 1,62 1,62 1,62 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Присоединенная 

мощность 
Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 1,55 1,55 1,55 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,074 0,074 0,074 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/ч +0,706 +0,706 +0,706 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 +0,01 

Котельная №7 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 4,50 4,50 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч 4,50 4,50 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Присоединенная 

мощность 
Гкал/ч 2,198 2,198 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 2,626 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 4,41 4,41 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Резерв/дефицит 

тепловой 
Гкал/ч +2,21 +2,21 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 +0,42 
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мощности нетто 

Котельная №8 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Присоединенная 

мощность 
Гкал/ч 0,074 0,074 0,074 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 0,170 0,170 0,170 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 0,336 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/ч +0,096 +0,096 +0,096 +0,002 +0,002 +0,002 +0,002 +0,002 +0,002 +0,002 +0,002 +0,002 +0,002 +0,002 +0,002 +0,002 

Котельная №11 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Присоединенная 

мощность 
Гкал/ч 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 0,244 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Собственные 

нужды 
Гкал/ч 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/ч +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 +0,18 

БМК 

Установленная 

мощность 
Гкал/ч - - 3,225 3,225 3,225 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 

Располагаемая 

мощность, Гкал/ч 
Гкал/ч - - 3,23 3,23 3,23 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 

Присоединенная 

мощность 
Гкал/ч - - 1,772 1,772 1,772 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 

Тепловая 

мощность нетто 
Гкал/ч - - 3,21 3,21 3,21 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 6,61 
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Собственные 

нужды 
Гкал/ч - - 0,018 0,018 0,018 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 

Резерв/дефицит 

тепловой 

мощности нетто 

Гкал/ч - - +1,435 +1,435 +1,435 +0,899 +0,899 +0,899 +0,899 +0,899 +0,899 +0,899 +0,899 +0,899 +0,899 +0,899 
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РАЗДЕЛ 3. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ» 

3.1 Общие положения 

 

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Книге 7 «Перспективные балансы 

производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к 

схеме теплоснабжения. 

Целью разработки настоящего раздела является: 

 установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети;  

 представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой энергии в 

тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии; 

 установление существующих  и проектируемых расходов теплоносителя для 

передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии; 

 расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника 

тепловой энергии;  

 составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи 

тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой 

нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии. 

 

 

3.4  Перспективные балансы теплоносителя  

 

  Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой 

энергии представлены в таблице 3.4.1 
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Таблица 3.4.1 

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии г. Бирска 

Наименование Ед.изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Котельная №1,1а 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год 25,380 24,834 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 21,201 24,834 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 34,796 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 4,179 - - - - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №2 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год 0,002 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 0,002 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год - - - - - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №3 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год 1,522 2,861 - - - - - - - - - - - - - - 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 1,104 2,861 - - - - - - - - - - - - - - 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 0,418 - - - - - - - - - - - - - - - 
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отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Котельная №4 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год 2,776 3,309 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 0,42 3,309 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 5,711 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 2,356 - - - - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №5 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год 21,400 27,390 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 20,955 27,390 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 30,985 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 0,445 - - - - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №6 – 1й вариант развития 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год 0,523 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 0,523 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год - - - - - - - - - - - - - - - - 
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отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №6 – 2й вариант развития 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год 0,523 1,335 1,335 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 0,523 1,335 1,335 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 0,636 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год - - - - - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №7 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год 0,453 2,266 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 0,453 2,266 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 2,708 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год - - - - - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №8 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год - 0,08 0,08 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год - 0,08 0,08 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год - - - - - - - - - - - - - - - - 
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отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная №11 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год 0,087 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год 0,087 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год - - - - - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Котельная БМК 

Всего подпитка тепловой 

сети, в т.ч.: 
тыс. т/год - - 1,827 1,827 1,827 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 

нормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год - - 1,827 1,827 1,827 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 5,886 

сверхнормативные утечки 

теплоносителя 
тыс. т/год - - - - - - - - - - - - - - - - 

отпуск теплоносителя из 

тепловых сетей на цели 

горячего водоснабжения 

(для открытых систем 

теплоснабжения)  

тыс. т/год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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РАЗДЕЛ 4. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ» 

 

4.1 Общие положения  

 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 

Требований к схемам теплоснабжения. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме 

теплоснабжения должны быть решены следующие задачи. 

1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения. 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки. 

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, теплоснабжение от 

индивидуальных котлов.  

2. Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок. 

3. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации 

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.  

4. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями.  

 

4.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии  

 

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой 

энергии приведены в Книге 5 «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения г. Бирска до 2027 г. 

 

4.3 Финансовые потребности в реализацию проектов 

 

Финансовые  потребности  в  реализацию  проектов  по  строительству и 

реконструкции источников тепловой энергии. представлены в таблицах 4.3.1 – 4.3.7. 
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Таблица 4.3.1  

Капитальные вложения в модернизацию котельной №2 

№ п/п Статьи  затрат 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 Всего 

1 ПИР и ПСД - 100,00 0,00 - - - - - 200,00 

2 Оборудование - 0,00 417,00 - - - - - 417,00 

3 Демонтаж оборудования - 0,00 104,00 - - - - - 104,00 

4 Монтаж оборудования - 0,00 250,00 - - - - - 250,00 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания - 0,00 150,00 - - - - - 150,00 

6 Всего капитальные затраты, без НДС - 200,00 921,00 - - - - - 1121,00 

7 Непредвиденные расходы (10%) - 20,00 92,10 - - - - - 112,00 

8 НДС - 39,60 182,36 - - - - - 221,96 

9 Всего смета проекта - 259,60 1 195,46 - - - - - 1455,06 

 

Таблица 4.3.2 

Капитальные вложения в строительство БМК №4 

№ п/п Статьи  затрат 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 Всего 

1 ПИР и ПСД - - - - 1000,00 0,00 - - 1 000,00 

2 Оборудование - - - - 0,00 6 500,00 - - 6 500,00 

3 Демонтаж оборудования - - - - 0,00 800 - - 800,00 

4 Монтаж оборудования - - - - 0,00 4 500,00 - - 4 500,00 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания - - - - 0,00 1 000,00 - - 1 000,00 

6 Всего капитальные затраты, без НДС - - - - 1 000,00 12 800,00 - - 13 800,00 

7 Непредвиденные расходы (10%) - - - - 100,00 1 280,00 - - 1 380,00 

8 НДС - - - - 198,00 2 534,40 - - 2 732,40 

9 Всего смета проекта - - - - 1 298,00 16 614,40 - - 17 912,40 
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Таблица 4.3.3 

Капитальные вложения в модернизацию котельной №6 

№ п/п Статьи  затрат 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 Всего 

Первый вариант 

1 ПИР и ПСД - - - 300,00 0,00 - - - 300,00 

2 Оборудование - - - 0,00 3 300,00 - - - 3 300,00 

3 Демонтаж оборудования - - - 0,00 500,00 - - - 500,00 

4 Монтаж оборудования - - - 0,00 1500,00 - - - 1 500,00 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания - - - 0,00 700,00 - - - 700,00 

6 Всего капитальные затраты, без НДС - - - 300,00 6 000,00 - - - 6 300,00 

7 Непредвиденные расходы (10%) - - - 30,00 600,00 - - - 630,00 

8 НДС - - - 59,40 1 188,00 - - - 1 247,40 

9 Всего смета проекта - - - 389,40 7 788,00 - - - 8 177,40 

Второй вариант 

1 ПИР и ПСД - - - 100,00 0,00 - - - 100,00 

2 Оборудование - - - 0,00 990,00 - - - 990,00 

3 Демонтаж оборудования - - - 0,00 - - - - - 

4 Монтаж оборудования - - - 0,00 700,00 - - - 700,00 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания - - - 0,00 200,00 - - - 200,00 

6 Всего капитальные затраты, без НДС - - - 100,00 1 890,00 - - - 1 990,00 

7 Непредвиденные расходы (10%) - - - 10,00 189,00 - - - 199,00 

8 НДС - - - 19,80 374,22 - - - 394,02 

9 Всего смета проекта - - - 129,80 2 453,22 - - - 2 583,02 
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Таблица 4.3.4 

Капитальные вложения в модернизацию котельной №7 

№ п/п Статьи  затрат 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 Всего 

1 ПИР и ПСД - 800,00 0,00 - - - - - 800,00 

2 Оборудование - 0,00 4 510,00 - - - - - 4 510,00 

3 Демонтаж оборудования - 0,00 800 - - - - - 800,00 

4 Монтаж оборудования - 0,00 2 500,00 - - - - - 2 500,00 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания - 0,00 900 - - - - - 900,00 

6 Всего капитальные затраты, без НДС - 800,00 8 710,00 - - - - - 9 510,00 

7 Непредвиденные расходы (10%) - 80,00 871,00 - - - - - 951,00 

8 НДС - 158,40 1 724,58 - - - - - 1 882,98 

9 Всего смета проекта - 1 038,40 11 305,58 - - - - - 12 343,98 

 

Таблица 4.3.5 

Капитальные вложения в модернизацию котельной №4 (с переводом нагрузки с котельной №7) 

№ п/п Статьи  затрат 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 Всего 

1 ПИР и ПСД - - - - - - 1200,00 - 1200,00 

2 Оборудование - - - - - - 20 200,00 - 20 200,00 

3 Демонтаж оборудования - - - - - - 800,00 - 800,00 

4 Монтаж оборудования - - - - - - 3 200,00 - 3 200,00 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания - - - - - - 2 000,00 - 2 000,00 

6 Всего капитальные затраты, без НДС - - - - - - 27 400,00 - 27 400,00 

7 Непредвиденные расходы (10%) - - - - - - 2 740,00 - 2 740,00 

8 НДС - - - - - - 5 425,20 - 5 425,20 

9 Всего смета проекта - - - - - - 35 565,20 - 35 565,20 
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Таблица 4.3.6 

Капитальные вложения в модернизацию котельной №8 

№ п/п Статьи  затрат 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 Всего 

1 ПИР и ПСД - - - 200,00 0,00 - - - 200,00 

2 Оборудование - - - - 1 950,00 - - - 1 950,00 

3 Демонтаж оборудования - - - - 400,00 - - - 400,00 

4 Монтаж оборудования - - - - 800,00 - - - 800,00 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания - - - - 400,00 - - - 400,00 

6 Всего капитальные затраты, без НДС - - - 200,00 3 550,00 - - - 3 750,00 

7 Непредвиденные расходы (10%) - - - 20,00 355,00 - - - 375,00 

8 НДС - - - 39,60 702,90 - - - 742,50 

9 Всего смета проекта - - - 259,60 4 607,90 - - - 4 867,50 

 

Таблица 4.3.7 

Капитальные вложения в строительство БМК для потребителей котельной №3 

№ п/п Статьи  затрат 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-2027 Всего 

1 ПИР и ПСД - 1 500,00 - - - - - - 1 500,00 

2 Оборудование - - 6 300,00 - 5 800,00 - - - 12 100,00 

3 Демонтаж оборудования - - - - - - - - 0,00 

4 Монтаж оборудования - - 2 700,00 - - 2700,00 - - 5 400,00 

5 Пусконаладочные и приемосдаточные испытания - - 900 - - 900,00 - - 1 800,00 

6 Всего капитальные затраты, без НДС - 1 500,00 9 900,00 - 5 800,00 3 600,00 - - 20 800,00 

7 Непредвиденные расходы (10%) - 150,00 990,00 - 580,00 360,00 - - 2 080,00 

8 НДС - 297,00 1 960,20 - 1 148,40 712,80 - - 4 118,40 

9 Всего смета проекта - 1 947,00 12 850,20 - 7 528,40 4 672,80 - - 26 998,40 
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РАЗДЕЛ 5. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ 

НА НИХ» 

 

5.1 Общие положения  

 

Варианты развития  Схемы теплоснабжения г. Бирска по всем источникам 

тепловой энергии подразумевают гидравлическую наладку тепловых сетей от каждого 

источника, мероприятия по реконструкции тепловых сетей. Предложения по развитию 

системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Книге 6 «Предложения по 

строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» и Книге 9 «Оценка 

надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. 

Бирска до 2027 г. 

  

5.2 Реконструкция сетей с изменением диаметров трубопроводов 

 

Предложения  по реконструкции сетей с изменением диаметра трубопроводов для 

обеспечения оптимального гидравлического режима работы тепловых сетей и 

эффективного теплоснабжения в целом по зонам действия котельных до 2027 г. 

приведены таблице 5.2.1-5.2.9 и на рисунках 5.2.1 – 5.2.9.  

Таблица 5.2.1 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия               

котельной №1, 1а 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина,        

м 

Длина     

2х-труб.,    

м 

Существующий 

диаметр Капитальные        

затраты с НДС, 

руб. 
Диаметр 

под. 

мм 

Диаметр 

обр. 

мм 

Котельная №1,1а 

ТК-212а ул. Мира, 148 45 90 0,032 0,032 41076,0 

ТК-34а (ТК602) ул. Чкалова, 14д 13 26 0,032 0,032 11866,4 

ТК-161 Магазин 32,3 64,6 0,032 0,032 29483,4 

ТК-177 ул. Фрунзе, 29 25,4 50,8 0,032 0,032 23185,1 

ТК-173 (ТК-44) ул. Фрунзе, 31 21 42 0,04 0,04 19168,8 

ТК409 
ИП Демпшина 

Т.А. - Магазин 
18 36 0,05 0,05 19825,2 

ТК-22 (ТК551-3) 
ул. Чкалова, 2а - 

Стомат.каб. 
114 228 0,05 0,05 125559,6 

ТК-32 ул. Чкалова, 14 20 40 0,05 0,05 22028,0 

ТК-32 ул. Чкалова, 10в 30 60 0,05 0,05 33042,0 

ТК-36 (ТК604) ул. Чкалова, 14б 6 12 0,05 0,05 6608,4 

ТК-36 (ТК604) ул. Чкалова, 14а 6 12 0,05 0,05 6608,4 

ТК-35 (ТК606) ТК-35б (ТК551-7) 16 32 0,05 0,05 17622,4 

ТК-33 (ТК605) ул. Чкалова, 14в 30 60 0,05 0,05 33042,0 

ТК-35 (ТК606) ул. Чкалова, 14г 32 64 0,05 0,05 35244,8 

ТК-35б (ТК551-7) ул. Чкалова, 14ж 16 32 0,05 0,05 17622,4 

ТК-53 (ТК599) ТК-54 (ТК551-9) 13 26 0,05 0,05 14318,2 

ТК-54 (ТК551-9) ул. Чкалова, 10а 10 20 0,05 0,05 11014,0 

ТК-66 (ТК402) 
ул. Мира, 129д-

Склад 
15 30 0,05 0,05 16521,0 

ТК-195 ТК-196 14 28 0,05 0,05 15419,6 



 
 

28 

 

ТК-196 ул. Мира, 134 7 14 0,05 0,05 7709,8 

ТК-196 ул. Мира, 132 20 40 0,05 0,05 22028,0 

ТК-196 ул. Мира, 132а 40 80 0,05 0,05 44056,0 

ТК-216 ул. 8 Марта, 28а 35,7 71,4 0,05 0,05 39320,0 

ТК219 ул. 8 Марта, 22 25 50 0,05 0,05 27535,0 

ТК-220 ул. 8 Марта, 24 16 32 0,05 0,05 17622,4 

ТК-241 ул. Мира, 132в 16 32 0,05 0,05 17622,4 

ТК-239 ул. Мира, 132г 20 40 0,05 0,05 22028,0 

ТК-237 

ул. 

Чернышевского, 

9а 

14 28 0,05 0,05 15419,6 

ТК-224 ул. 8 Марта, 40а 12 24 0,05 0,05 13216,8 

ТК-224 ул. 8 Марта, 32 28 56 0,05 0,05 30839,2 

ТК-228 ул. 8 Марта, 32а 76 152 0,05 0,05 83706,4 

ТК-230 ул. 8 Марта, 24г 12 24 0,05 0,05 13216,8 

ТК-231 ул. 8 Марта, 24в 12 24 0,05 0,05 13216,8 

ТК-245 

ул. 

Чернышевского, 

1а 

9 18 0,05 0,05 9912,6 

ТК-244 
СОШ №4, 

мастерская 
28 56 0,05 0,05 30839,2 

ТК-244 ул. Мира, 128 92 184 0,05 0,05 101328,8 

ТК-247 ул. Мира, 118 4,5 9 0,05 0,05 4956,3 

ТК-197 ТК-198 9 18 0,05 0,05 9912,6 

ТК-198 ул. Мира, 134б 5 10 0,05 0,05 5507,0 

ТК-198 ул. Мира, 136 23 46 0,05 0,05 25332,2 

ТК-199 ул. Мира, 138 22 44 0,05 0,05 24230,8 

ТК-202 ул. 8 Марта, 10 13 26 0,05 0,05 14318,2 

ТК-202 ул. Мира, 140 16 32 0,05 0,05 17622,4 

ТК-203 ул. 8 Марта, 12 3 6 0,05 0,05 3304,2 

ТК-204 ул. 8 Марта, 14а 42 84 0,05 0,05 46258,8 

ТК-204 ул. 8 Марта, 14 3,4 6,8 0,05 0,05 3744,8 

ТК-206 У-206А 7,5 15 0,05 0,05 8260,5 

У-206а ул. 8 Марта, 16А 7 14 0,05 0,05 7709,8 

У-206а ул. 8 Марта, 16б 7 14 0,05 0,05 7709,8 

ТК-207 ул. 8 Марта, 16в 37,5 75 0,05 0,05 41302,5 

ТК-207 Д/с №10 "Огонек" 59 118 0,05 0,05 64982,6 

ТК-205 ул. 8 Марта, 16 14,5 29 0,05 0,05 15970,3 

ТК-208 ул. 8 Марта, 18 17,5 35 0,05 0,05 19274,5 

ТК-210 ул. Мира, 144 34,5 69 0,05 0,05 37998,3 

ТК-214 Речевая школа 32 64 0,05 0,05 35244,8 

ТК-72 ДЮСШ "Юность" 66 132 0,05 0,05 72692,4 

ТК-100 ул. Корочкина, 1 4 8 0,05 0,05 4405,6 

ТК-104 ТК-105 44 88 0,05 0,05 48461,6 

ТК-105 
БГПИ общежитие 

№4 
30 60 0,05 0,05 33042,0 

ТК-300 (ТК587) 
Бирская ЦРБ - 

Хирург.корпус 
16 32 0,05 0,05 17622,4 

ТК-301 (ТК588) 
Бирская ЦРБ - 

Гараж 
4 8 0,05 0,05 4405,6 

ТК-303 (ТК589) 
Бирская ЦРБ - 

Аптека, Адм.ЦРБ 
9 18 0,05 0,05 9912,6 

ТК-303 (ТК589) 
Бирская ЦРБ - 

Инфекц.отделение 
6 12 0,05 0,05 6608,4 

ТК-305 (ТК590-1) 
Бирская ЦРБ - 

Бухгалтерия 
14 28 0,05 0,05 15419,6 
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ТК-307 
Бирская ЦРБ - 

Реабил.корпус 
7 14 0,05 0,05 7709,8 

ТК-308 (ТК591) 
Бирская ЦРБ - 

Прозен 
30 60 0,05 0,05 33042,0 

ТК-308 (ТК591) 
Бирская ЦРБ - 

Хоз.быт. корп., 
36 72 0,05 0,05 39650,4 

ТК-311 
Бирская ЦРБ - 

Пищеблок 
8 16 0,05 0,05 8811,2 

ТК-313 
Бирская ЦРБ - 

Адм.корпус 
10 20 0,05 0,05 11014,0 

ТК-114 
СОШ №1 - 

Спортзал 
1,6 3,2 0,05 0,05 1762,2 

ТК-115 

ул. 

Коммунистическа

я, 55 

6 12 0,05 0,05 6608,4 

ТК-124 
Д/с №11 

"Солнышко" 
26 52 0,05 0,05 28636,4 

ТК-145 ул. Мира, 37 26 52 0,05 0,05 28636,4 

ТК-146 ТК-147 28 56 0,05 0,05 30839,2 

ТК-147 ТУ ТФОМС РБ 7 14 0,05 0,05 7709,8 

ТК-147 ул. Советская, 61 39 78 0,05 0,05 42954,6 

ТК-151 ул. Ленина, 43 24 48 0,05 0,05 26433,6 

ТК-151 У-1 18 36 0,05 0,05 19825,2 

У17 У19 2 4 0,05 0,05 2202,8 

У-19 Магазин 20 40 0,05 0,05 22028,0 

У-10 Магазин 24 48 0,05 0,05 26433,6 

ул. Мира, 32 ТК-156 (ТК548-3) 10 20 0,05 0,05 11014,0 

ТК165 Церковь 32 64 0,05 0,05 35244,8 

ТК-178 ТК-179 42 84 0,05 0,05 46258,8 

ТК-179 ул. Фркунзе, 27 15 30 0,05 0,05 16521,0 

ТК-179 

МУ 

Упр.образования, 

гараж 

6 12 0,05 0,05 6608,4 

ТК-181 ул. Фрунзе, 25а 25 50 0,05 0,05 27535,0 

ТК-182 ТК-182а 30 60 0,05 0,05 33042,0 

ТК-182а ул. Фрунзе, 28б 12 24 0,05 0,05 13216,8 

ТК-182 
ДОД Бирская 

ДХШ 
25 50 0,05 0,05 27535,0 

ТК-279 

ОАО 

Башинформсвязь"-

Адм.зд. 

36 72 0,05 0,05 39650,4 

ТК-279 ТК-282 30 60 0,05 0,05 33042,0 

ТК-282 

ОАО 

Башинформсвязь"-

Гараж 

6 12 0,05 0,05 6608,4 

ТК-279 ТК-281 16 32 0,05 0,05 17622,4 

ТК-281 
У-ул. Бурновская, 

8 Склад-1 
30 60 0,05 0,05 33042,0 

У-ул. Бурновская, 

8 Склад-1 

ул. Бурновская, 8 

Склад-2 
15 30 0,05 0,05 16521,0 

У-ул. Бурновская, 

8 Склад-1 

ул. Бурновская, 8 

Склад-1 
6 12 0,05 0,05 6608,4 

ТК-281 ТК-280 17 34 0,05 0,05 18723,8 

ТК-280 

ОАО 

Башинформсвязь"-

Гараж 

6 12 0,05 0,05 6608,4 
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ТК-280 

ОАО 

Башинформсвязь"-

Гараж ГО 

48 96 0,05 0,05 52867,2 

У- Бирское ДРСУ 7 14 0,05 0,05 7709,8 

ТК-58 (ТК549) ул. Чкалова, 14е 12,5 25 0,05 0,05 13767,5 

ТК-227 ул. 8 Марта, 36 4 8 0,05 0,05 4405,6 

У-1 ул. Ленина, 45 2 4 0,05 0,05 2202,8 

ТК-166 

ул. 

Коммунистическа

я, 46 

9 18 0,05 0,05 9912,6 

ТК-168 

ул. 

Коммунистическа

я, 27 

9 18 0,05 0,05 9912,6 

ТК-164 

ул. 

Коммунистическа

я, 50 

18 36 0,05 0,05 19825,2 

ТК-172 

ул. 

Интернациональна

я, 19 

5 10 0,05 0,05 5507,0 

ТК-172 

ул. 

Интернациональна

я, 21 

5 10 0,05 0,05 5507,0 

ТК-171 

ул. 

Интернациональна

я, 18 

12 24 0,05 0,05 13216,8 

ТК-178 ул. Фрунзе, 34а 12 24 0,05 0,05 13216,8 

ТК-181 
МБУК "Бирский 

истор. музей" 
17 34 0,05 0,05 18723,8 

У19 У10 5 10 0,05 0,05 5507,0 

У10 Магазин 5 10 0,05 0,05 5507,0 

ТК-148 (ТК550) Бирская ЦРБ-КВД 7 14 0,05 0,05 7709,8 

У-Тпиография-1 У-Ленина, 56а 30 60 0,05 0,05 33042,0 

  
10 20 0,05 0,05 11014,0 

У-Ленина, 56а-а ГКУ "ЦНЗ" гараж 5 10 0,05 0,05 5507,0 

У-Ленина, 56а-а У-120-3а 20 40 0,05 0,05 22028,0 

У-120-3а 

ул. 

Коммунистическа

я, 45 

3 6 0,05 0,05 3304,2 

ТК-136 
ул. Ленина, 57б - 

Главный корп 
2 4 0,05 0,05 2202,8 

ТК-127 
ООО "Башнефть-

бурение" 
5 10 0,05 0,05 5507,0 

ТК-128 ул. Ленина, 61а 12 24 0,05 0,05 13216,8 

ТК-131 ул. Мира, 54 3 6 0,05 0,05 3304,2 

ТК-132 ул. Мира, 50а 6 12 0,05 0,05 6608,4 

ТК-132а 
МОВО по 

Бирскому р-ну 
15 30 0,05 0,05 16521,0 

ТК-310 (ТК592) 
Бирская ЦРБ - 

Поликлиника 
3 6 0,05 0,05 3304,2 

ТК-10 (ТК551-2) Магазин 4 8 0,05 0,05 4405,6 

ТК-255 
ул. Мира, 139а-

Магазин 
12 24 0,05 0,05 13216,8 

ТК-242 ул. Мира, 132б 28,9 57,8 0,05 0,05 31830,5 

ТК-200 ул. Мира, 140а 6 12 0,05 0,05 6608,4 

ТК-143а ул. Мира, 44 20 40 0,05 0,05 22028,0 
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ТК-143а ул. Мира, 46 12 24 0,05 0,05 13216,8 

ТК-143а ул. Мира, 48 15 30 0,05 0,05 16521,0 

ТК-143а ул. Мира, 48 10 20 0,05 0,05 11014,0 

У-Мира, 135 

Гаражи 

ООО "Бирские 

ТС" Гараж 
2 4 0,05 0,05 2202,8 

ТК-250 
ООО "Бирские 

тепловые сети" 
11,5 23 0,05 0,05 12666,1 

У-Налоговая 

инспекция, гараж 

Налоговая 

инспекция, гараж 
2 4 0,05 0,05 2202,8 

У-Налоговая 

инспекция, гараж 
Гараж 18 36 0,05 0,05 19825,2 

ТК-137 
ул. Ленина, 57а - 

Гараж 
15 30 0,05 0,05 16521,0 

ТК-136 
Станция 

переливания крови 
5 10 0,05 0,05 5507,0 

Редакция 

"Победа", 

типография 

ГКУ "ЦНЗ"-

Адм.здание 
10 20 0,05 0,05 11014,0 

ГКУ "ЦНЗ"-

Адм.здание 
ГКУ "ЦНЗ" гараж 35 70 0,05 0,05 38549,0 

ТК-156 (ТК548-3) У-156а 30 60 0,05 0,05 33042,0 

У-156а МВД 4 8 0,05 0,05 4405,6 

У-156а Магазин 6 12 0,05 0,05 6608,4 

У-3 

ул. 

Коммунистическа

я, 31 

80 160 0,05 0,05 88112,0 

ТК160 ул. Ленина, 37а 38,2 76,4 0,05 0,05 42073,5 

ТК-170 

ул. 

Коммунистическа

я, 60 

13 26 0,05 0,05 14318,2 

ТК-184 ул. Чеверева, 26а 5,6 11,2 0,05 0,05 6167,8 

ТК-206 ул. 8 Марта, 16а 25 50 0,05 0,05 27535,0 

ТК-313 (ТК549-4) Кафе 4,2 8,4 0,05 0,05 4625,9 

ул. Мира, 45 ул. Мира, 45а 2 4 0,05 0,05 2202,8 

ТК-256 
ул. Мира, 135б-

Магазин 
15 30 0,05 0,05 16521,0 

ТК-160 
ООО "Янтарь"- 

Кафе 
20 40 0,05 0,05 22028,0 

ТК408 ТК409 26 52 0,07 0,07 35305,4 

ТК-34а ТК-34 16 32 0,07 0,07 21726,4 

ТК-34 ТК-33 27 54 0,07 0,07 36663,3 

ТК-217 ул. 8 Марта, 26 18 36 0,07 0,07 24442,2 

ТК-221 ул. 8 Марта, 24а 8 16 0,07 0,07 10863,2 

ТК-239 
ул. 

Чернышевского, 5 
13 26 0,07 0,07 17652,7 

ТК238 
ул. 

Чернышевского, 7 
18 36 0,07 0,07 24442,2 

ТК-225 ул. 8 Марта, 28 25 50 0,07 0,07 33947,5 

У-7 ТК-224 40,8 81,6 0,07 0,07 55402,3 

ТК-233а 
ул. 8 Марта, 38, 

Космос 
55 110 0,07 0,07 74684,5 

ТК-234 ул. 8 Марта, 48 15 30 0,07 0,07 20368,5 

ТК-200 ул. Мира, 136а 64,5 129 0,07 0,07 87584,6 

ул. Мира, 144а ул. Мира, 146а 31,4 62,8 0,07 0,07 42638,1 

ТК-212 ул. Мира, 146 42,3 84,6 0,07 0,07 57439,2 
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ТК-212 ул. Мира, 148 20 40 0,07 0,07 27158,0 

ТК-213 ул. Мира, 148а 42,3 84,6 0,07 0,07 57439,2 

ТК-97 (ТК-551-11) ООО "Торгсервис" 20 40 0,07 0,07 27158,0 

ТК-101 ул. Кирова, 24 10 20 0,07 0,07 13579,0 

ТК-304 (ТК590) 
Бирская ЦРБ - 

Реабил.корпус 
9,3 18,6 0,07 0,07 12628,5 

ТК-315 (ТК551-

14) 

Бирская ЦРБ - 

Туб.диспенсер 
28 56 0,07 0,07 38021,2 

ТК-311 (ТК593) ТК-312 34 68 0,07 0,07 46168,6 

ТК-312 ТК-313 (ТК549-4) 34 68 0,07 0,07 46168,6 

ТК153 
БГПИ Общежитие 

№3 
20 40 0,07 0,07 27158,0 

ТК-154 ТК-159 (ТК549-6) 38 76 0,07 0,07 51600,2 

ТК-159 (ТК549-6) У-3 12 24 0,07 0,07 16294,8 

ТК-156 (ТК548-3) ТК-157 (ТК548) 41 82 0,07 0,07 55673,9 

ТК-157 (ТК548) ул. Мира, 32 10 20 0,07 0,07 13579,0 

ТК-183 ТК-184 33 66 0,07 0,07 44810,7 

ТК-269 
ул. 8 Марта, 9а - 

Гараж 
12 24 0,07 0,07 16294,8 

У- ул. 8 Марта, 11 25 50 0,07 0,07 33947,5 

ТК-298 БАШ РЭС - гараж 15 30 0,07 0,07 20368,5 

ТК-297 У- 5 10 0,07 0,07 6789,5 

У- 
БАШ РЭС произ. 

база 
12 24 0,07 0,07 16294,8 

ТК-299а Бирский ЛВЗ 35 70 0,07 0,07 47526,5 

ТК-229 ул. 8 Марта, 34 11,4 22,8 0,07 0,07 15480,1 

ТК-171 ТК-172 15 30 0,07 0,07 20368,5 

ТК-157 (ТК548) 
ДШИ им. 

Баширова 
10 20 0,07 0,07 13579,0 

ТК-251 ТК-252 3 6 0,07 0,07 4073,7 

ТК-252 ТК-253 30 60 0,07 0,07 40737,0 

ТК-253 
ООО "Бирские 

ТС" Стройцех 
30 60 0,07 0,07 40737,0 

ТК-209 ул. Мира, 144 34,5 69 0,07 0,07 46847,6 

ТК-226 ул. 8 Марта, 30 7 14 0,07 0,07 9505,3 

ТК-234 ул. 8 Марта, 46 25 50 0,07 0,07 33947,5 

ТК-298 БАШ РЭС - гараж 15 30 0,07 0,07 20368,5 

ТК-9 (ТК595) ул. Чкалова, 2в 15 30 0,1 0,07 20368,5 

ТК-33 (ТК605) ТК-35 (ТК606) 32 64 0,08 0,08 52778,4 

ТК-238 

ул. 

Чернышевского, 

7а 

26,7 53,4 0,08 0,08 44037,0 

ТК-228 
ул. 8 Марта, 40, 

Магазин 
10 20 0,08 0,08 16493,3 

ТК-233а ТК-235 70,6 141,2 0,08 0,08 116442,3 

ТК-231 ТК-232 58 116 0,08 0,08 95660,9 

ТК-100 ТК-101 20 40 0,08 0,08 32986,5 

ТК-101 ул. Кирова, 24а/2 6 12 0,08 0,08 9896,0 

ТК-104 
БГПИ общежитие 

№5 
8 16 0,08 0,08 13194,6 

ТК-310 (ТК592) ТК-315 (ТК551-14) 42 84 0,08 0,08 69271,7 

ТК-110 ТК-133 50 100 0,08 0,08 82466,3 

ТК-133 ТК-134 4,5 9 0,08 0,08 7422,0 

ТК-113 
СОШ №1 - Здание 

школы 
5 10 0,08 0,08 8246,6 
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ТК-113 
СОШ №1 - Новое 

здание школы 
5 10 0,08 0,08 8246,6 

ТК152 ТК153 26 52 0,08 0,08 42882,5 

У17 ТК-156 (ТК548-3) 70 140 0,08 0,08 115452,8 

ТК-161 
Аптека, Упр. 

Сельского хоз-ва 
5 10 0,08 0,08 8246,6 

ТК-173а 
УТ и СЗН 

Минтруда РБ 
6 12 0,08 0,08 9896,0 

ТК-180 ТК-181 56 112 0,08 0,08 92362,2 

ТК-284 ТК-285 20 40 0,08 0,08 32986,5 

ТК-285 Психдиспансер 44 88 0,08 0,08 72570,3 

ТК-285 Психдиспансер 44 88 0,08 0,08 72570,3 

ТК-167 ТК-168 21 42 0,08 0,08 34635,8 

ТК-168 
Упр. судебного 

депар-та 
18 36 0,08 0,08 29687,9 

ТК-163 ТК-164 34 68 0,08 0,08 56077,1 

ТК-164 
ЦДТ "Радуга", 

Библиотека №4 
4 8 0,08 0,08 6597,3 

ТК-162 

БГПИ Ф-т 

иностр.яз. Англ. 

отде 

16 32 0,08 0,08 26389,2 

ТК-135 
Детская 

поликлиника 
10 20 0,08 0,08 16493,3 

ТК-129 ул. Мира, 56 27 54 0,08 0,08 44531,8 

ТК-130 ул. Мира, 58 18 36 0,08 0,08 29687,9 

ТК-130 ТК-131 50 100 0,08 0,08 82466,3 

ТК-131 ТК-132 70 140 0,08 0,08 115452,8 

ТК-132 ТК-132а 38 76 0,08 0,08 62674,4 

ТК-101 ул. Кирова, 24а/2 1 2 0,08 0,08 1649,3 

У-Кирова, 24а/2 
У-Налоговая 

инспекция, гараж 
25 50 0,08 0,08 41233,1 

ТК-143а ул. Мира, 31 30 60 0,08 0,08 49479,8 

ТК-96 ТК-96а 5 10 0,08 0,08 8246,6 

ТК-206 ул. 8 Марта, 16б 32 64 0,08 0,08 52778,4 

ТК-162 Пожарная часть 30 60 0,08 0,08 49479,8 

ТК-234 
ул. 8 Марта, 38а, 

АТС №4 
70,6 141,2 0,08 0,08 116442,3 

ТК-223 У-7 18 36 0,08 0,08 29687,9 

ТК-104 
БГПИ Общежитие 

№3 
132 264 0,08 0,08 217710,9 

ТК-208 ул. 8 Марта, 18а 65 130 0,08 0,08 107206,1 

ТК-4 (ТК406) ТК408 75 150 0,08 0,08 123699,4 

ТК-8 ТК-13 75 150 0,1 0,1 145284,4 

ТК-13 
ООО "Рубин" 

(Помещения) 
25 50 0,1 0,1 48428,1 

ТК-9 ТК-9а 6 12 0,1 0,1 11622,8 

ТК-9а ТК-9б 6 12 0,1 0,1 11622,8 

ТК-9б ТК-10 6 12 0,1 0,1 11622,8 

ТК-34 (ТК603) ТК-36 (ТК604) 24 48 0,1 0,1 46491,0 

ТК-28 (ТК598) ТК551-5 12 24 0,1 0,1 23245,5 

ТК551-5 ТК-38 (ТК551-8) 25 50 0,1 0,1 48428,1 

ТК-38 (ТК551-8) ТК-53 (ТК599) 20 40 0,1 0,1 38742,5 

ТК-53 (ТК599) ТК-57 (ТК551-10) 23 46 0,1 0,1 44553,9 

ТК-57 (ТК551-10) ТК-58 (ТК549) 20 40 0,1 0,1 38742,5 

ТК-242 ул. Мира, 134г 23 46 0,1 0,1 44553,9 
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ТК-218 ТК-219 34 68 0,1 0,1 65862,3 

ТК-219 ул. 8 Марта, 24б 78,7 157,4 0,1 0,1 152451,7 

ТК-219 ТК-220 30 60 0,1 0,1 58113,8 

ТК-220 ТК-221 30 60 0,1 0,1 58113,8 

ТК-221 
ул. 8 Марта, 42, 

Библиотека 
23 46 0,1 0,1 44553,9 

ТК-241 ТК-242 27 54 0,1 0,1 52302,4 

ТК-240 ТК-241 27 54 0,1 0,1 52302,4 

ТК-225 Д/с №7 "Улыбка" 34 68 0,1 0,1 65862,3 

ТК-222 ТК-223 38 76 0,1 0,1 73610,8 

ТК-226 ТК-228 111 222 0,1 0,1 215020,9 

ТК-233 ТК-233а 29 58 0,1 0,1 56176,6 

ТК-235 

ул. 

Коммунистическа

я, 97а 

20 40 0,1 0,1 38742,5 

ТК-233 ТК-234 78 156 0,1 0,1 151095,8 

ТК-230 ТК-231 24 48 0,1 0,1 46491,0 

ТК-232 ул. 8 Марта, 44 32 64 0,1 0,1 61988,0 

ТК-245 
СОШ №4, филиал 

школы 
145 290 0,1 0,1 280883,1 

ТК-243 ТК-246 70,4 140,8 0,1 0,1 136373,6 

ТК-246 ул. Мира, 130 3 6 0,1 0,1 5811,4 

ТК-244 ТК-247 45 90 0,1 0,1 87170,6 

ТК-199 ТК-200 90 180 0,1 0,1 174341,3 

ТК-203 ТК-204 46,5 93 0,1 0,1 90076,3 

ТК-205 ТК-206 54 108 0,1 0,1 104604,8 

ТК-206 ТК-207 36 72 0,1 0,1 69736,5 

ТК-212 ТК-212а 152 304 0,1 0,1 294443,0 

ТК-212а ТК-213 83,6 167,2 0,1 0,1 161943,7 

ТК-213 ТК-214 65 130 0,1 0,1 125913,1 

ТК-71 ТК-72 14 28 0,1 0,1 27119,8 

ТК-95 ул. Корочкина, 4 24 48 0,1 0,1 46491,0 

ТК-95 ТК-96 16 32 0,1 0,1 30994,0 

ТК-96а У-2 90 180 0,1 0,1 174341,3 

ТК-99 ТК-100 19 38 0,1 0,1 36805,4 

ТК-102 
НОУ СП "Кооп. 

техникум" общеж 
8 16 0,1 0,1 15497,0 

ТК-102 ТД "Юбилейный" 36 72 0,1 0,1 69736,5 

ТК-103 

НОУ СП 

"Кооперат. 

техникум" 

44 88 0,1 0,1 85233,5 

ТК-107 
Бирская ЦРБ - 

Терапевт.корпус 
17,5 35 0,1 0,1 33899,7 

ТК-310 (ТК592) ТК-311 (ТК593) 65 130 0,1 0,1 125913,1 

ТК-108 ГДК 5 10 0,1 0,1 9685,6 

ТК-133 
Администрация 

МР Бирский 
2 4 0,1 0,1 3874,3 

ТК-112 ТК-114 35 70 0,1 0,1 67799,4 

ТК-114 ТК-115 36 72 0,1 0,1 69736,5 

ТК-116 ТК-117 9 18 0,1 0,1 17434,1 

ТК-140 

Редакция 

"Победа", 

типография 

16 32 0,1 0,1 30994,0 

ТК-145 ТУ ТФОМС РБ 16 32 0,1 0,1 30994,0 

ТК-145 ТК-146 30 60 0,1 0,1 58113,8 
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ТК-154 ТК-154а 10 20 0,1 0,1 19371,3 

ТК-154а У16 12 24 0,1 0,1 23245,5 

У16 У17 70 140 0,1 0,1 135598,8 

ТК-161 ТК-162 47 94 0,1 0,1 91044,9 

ТК-162 ТК-163 100 200 0,1 0,1 193712,5 

ТК-163 ТК-165 70 140 0,1 0,1 135598,8 

ТК-173 (ТК-44) ТК-173а 31 62 0,1 0,1 60050,9 

ТК-182 ТК-183 66 132 0,1 0,1 127850,3 

ТК-260 ул. Мира, 137а 25 50 0,1 0,1 48428,1 

ТК-262 ТК-263 40 80 0,1 0,1 77485,0 

ТК-263 ТК-261 14 28 0,1 0,1 27119,8 

ТК-261 м-н "Полушка" 6 12 0,1 0,1 11622,8 

ТК-262 ТК-264 28 56 0,1 0,1 54239,5 

У- 
ООО "Башспирт" 

Гараж 
25 50 0,1 0,1 48428,1 

ТК-273 ТК-274 35 70 0,1 0,1 67799,4 

ТК-274 ТК-25 30 60 0,1 0,1 58113,8 

ТК-275 
ДОСААФ России, 

зд.уч.корпуса 
6 12 0,1 0,1 11622,8 

ТК-274 
ДОСААФ России, 

тех.пункт 
12 24 0,1 0,1 23245,5 

ТК-274 
У-ДОСААФ 

России, Гараж 
24 48 0,1 0,1 46491,0 

У-ДОСААФ 

России, Гараж 

ДОСААФ России, 

зд. ПТОР 
28 56 0,1 0,1 54239,5 

У-ДОСААФ 

России, Гараж 

ДОСААФ России, 

Гараж 
5 10 0,1 0,1 9685,6 

ТК-258 ГАИ 51,5 103 0,1 0,1 99761,9 

ТК-258 ТК-255 51,5 103 0,1 0,1 99761,9 

ТК-255 ТК-259 81,8 163,6 0,1 0,1 158456,8 

ТК-259 Автовокзал 9,4 18,8 0,1 0,1 18209,0 

ТК-282 ТК-283 50 100 0,1 0,1 96856,3 

ТК-283 ул. 8 Марта, 5в 35 70 0,1 0,1 67799,4 

ТК-298 ТК-297 29 58 0,1 0,1 56176,6 

ТК-297 ТК-296 15 30 0,1 0,1 29056,9 

У-1 
ГИБДД 

рем.мастерская 
10 20 0,1 0,1 19371,3 

ТК-298 
МТС "Башкирия" 

контора 
20 40 0,1 0,1 38742,5 

ТК-286б 
ГИБДД Атогараж 

с конторой 
75 150 0,1 0,1 145284,4 

ТК-299 ТК-299а 100 200 0,1 0,1 193712,5 

У-Типография-1 

Редакция 

"Победа", 

типография 

2 4 0,1 0,1 3874,3 

ТК-128 ТК-129 35 70 0,1 0,1 67799,4 

ТК-129 ТК-130 22 44 0,1 0,1 42616,8 

У-ул. Мира, 144а 

(56-100) 

ул. Мира, 144а 

(56-100) 
3 6 0,1 0,1 5811,4 

У-ул. Мира, 144а 

(1-55) 

У-ул. Мира, 144а 

(56-100) 
25 50 0,1 0,1 48428,1 

У-ул. Мира, 144а 

(1-55) 

ул. Мира, 144а (1-

55) 
3,3 6,6 0,1 0,1 6392,5 

ТК-142 ТК-142а 30 60 0,1 0,1 58113,8 

ТК-250б У-Мира, 135 14 28 0,1 0,1 27119,8 
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Гаражи 

У-Мира, 135 

Гаражи 
ТК-251 100 200 0,1 0,1 193712,5 

ТК-136 ТК-137 26 52 0,1 0,1 50365,3 

ТК-244 ТК-274а 60 120 0,1 0,1 116227,5 

ТК-274а 
СОШ №4, здание 

школы 
20 40 0,1 0,1 38742,5 

ТК-134 
ул. Курбатова, 65 - 

Гараж 
40 80 0,1 0,1 77485,0 

ТК-111 ТК-113 35 70 0,1 0,1 67799,4 

ТК-142 ТК-143а 37 74 0,1 0,1 71673,6 

ТК-235 ТК-234 83,6 167,2 0,1 0,1 161943,7 

ТК-234 СОШ №8 26,5 53 0,1 0,1 51333,8 

ТК-232 ТСК "Нефтяник" 25 50 0,1 0,1 48428,1 

ТК-299 ул. Мира, 157б 25 50 0,1 0,1 48428,1 

ТК-209 
ул. Мира, 144а (1-

55) 
160 320 0,1 0,1 309940,0 

ТК-217 ТК-218 15 30 0,125 0,125 38793,4 

ТК-205 ТК-208 82 164 0,125 0,125 212070,5 

ТК-273 ТК-278 158 316 0,125 0,125 408623,6 

ТК-257 ТК-258 16 32 0,125 0,125 41379,6 

ТК-2 (ТК401) ТК-3 (ТК404) 13 26 0,15 0,15 38808,9 

ТК-3 (ТК404) ТК-4 (ТК406) 72 144 0,15 0,15 214941,6 

ТК-4 (ТК406) ТК-5 (ТК407) 20 40 0,15 0,15 59706,0 

ТК-5 (ТК407) ТК-6 (ТК609) 48 96 0,15 0,15 143294,4 

ТК-6 (ТК609) ТК-7 30 60 0,15 0,15 89559,0 

ТК-8 (ТК594) ТК-9 (ТК595) 50 100 0,15 0,15 149265,0 

ТК-25 (ТК551-4) ТК-24 (ТК597) 40 80 0,15 0,15 119412,0 

ТК-27 (ТК597) ТК-28 (ТК598) 100 200 0,15 0,15 298530,0 

ТК-28 (ТК598) ТК-31 (ТК600) 25 50 0,15 0,15 74632,5 

ТК-31 (ТК600) ТК551-6 10 20 0,15 0,15 29853,0 

ТК551-6 ТК-32 15 30 0,15 0,15 44779,5 

ТК-31 (ТК600) ТК-34а (ТК602) 50 100 0,15 0,15 149265,0 

ТК-216 ТК-217 121,1 242,2 0,15 0,15 361519,8 

ТК-218 ул. 8 Марта, 20 47 94 0,15 0,15 140309,1 

ТК-240 ТК-239 45 90 0,15 0,15 134338,5 

ТК-239 ТК-238 50 100 0,15 0,15 149265,0 

ТК-238 ТК-237а 16 32 0,15 0,15 47764,8 

ТК-237а ТК-237 10 20 0,15 0,15 29853,0 

ТК-237 Б 36 72 0,15 0,15 107470,8 

ТК-222 ТК-225 40 80 0,15 0,15 119412,0 

ТК-225 ТК-226 45 90 0,15 0,15 134338,5 

ТК-226 ТК-226а 5 10 0,15 0,15 14926,5 

ТК-226а ТК-227 16 32 0,15 0,15 47764,8 

ТК-227а ТК-229 12 24 0,15 0,15 35823,6 

ТК-229 ТК-233 36 72 0,15 0,15 107470,8 

ТК-229 ТК-230 85 170 0,15 0,15 253750,5 

ТК-245 ТК-240 68 136 0,15 0,15 203000,4 

ТК-245 ТК-243 110,9 221,8 0,15 0,15 331069,8 

ТК-243 ТК-244 100 200 0,15 0,15 298530,0 

ТК-201 ТК-202 36 72 0,15 0,15 107470,8 

ТК-202 ТК-203 58 116 0,15 0,15 173147,4 

ТК-204 ТК-205 59 118 0,15 0,15 176132,7 

ТК-70 ТК-71 77 154 0,15 0,15 229868,1 
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ТК-99 ТК-102 69 138 0,15 0,15 205985,7 

ТК-102 ТК-103 60 120 0,15 0,15 179118,0 

ТК-103 ТК-104 64 128 0,15 0,15 191059,2 

ТК-107 ТК-300 26,6 53,2 0,15 0,15 79409,0 

ТК-300 (ТК587) ТК-301 (ТК588) 62 124 0,15 0,15 185088,6 

ТК-302 
Бирская ЦРБ - 

Котельная 
21,1 42,2 0,15 0,15 62989,8 

ТК-302 ТК551-13 7,1 14,2 0,15 0,15 21195,6 

ТК551-13 ТК-303 (ТК589) 20 40 0,15 0,15 59706,0 

ТК-303 (ТК589) ТК-304 (ТК590) 33 66 0,15 0,15 98514,9 

ТК-304 (ТК590) ТК-305 (ТК590-1) 20 40 0,15 0,15 59706,0 

ТК-305 (ТК590-1) ТК-306 18 36 0,15 0,15 53735,4 

ТК-307 (ТК590-2) ТК-308 (ТК591) 10 20 0,15 0,15 29853,0 

ТК-308 (ТК591) ТК-310 (ТК592) 36 72 0,15 0,15 107470,8 

ТК-111 ТК-112 44 88 0,15 0,15 131353,2 

ТК-115 ТК-116 55 110 0,15 0,15 164191,5 

ТК-117 Д/с №8 57 114 0,15 0,15 170162,1 

ТК-161 ТК-170 50 100 0,15 0,15 149265,0 

ТК-173 (ТК-44) ТК-177 22,1 44,2 0,15 0,15 65975,1 

ТК-178 ТК-180 80 160 0,15 0,15 238824,0 

ТК-180 ТК-182 100 200 0,15 0,15 298530,0 

ТК-257 ТК-260 61 122 0,15 0,15 182103,3 

ТК-260 ТК-264 50 100 0,15 0,15 149265,0 

ТК-264 У- 130 260 0,15 0,15 388089,0 

У- ТК-265 2,5 5 0,15 0,15 7463,3 

У- ТК-266 70 140 0,15 0,15 208971,0 

ТК-266 ТК-267 46 92 0,15 0,15 137323,8 

ТК-267 ТК-268 40 80 0,15 0,15 119412,0 

ТК-268 ТК-269 61 122 0,15 0,15 182103,3 

ТК-269 ТК-270 84 168 0,15 0,15 250765,2 

ТК-270 ТК-270а 50 100 0,15 0,15 149265,0 

ТК-270 ТК-271 33 66 0,15 0,15 98514,9 

ТК-271 ТК-272 100 200 0,15 0,15 298530,0 

ТК-286а ТК-298 21 42 0,15 0,15 62691,3 

ТК-289а У-1 5 10 0,15 0,15 14926,5 

У-1 У- 30 60 0,15 0,15 89559,0 

У- ТК-295а 78 156 0,15 0,15 232853,4 

ТК-295а ТК-297б 20 40 0,15 0,15 59706,0 

ТК-297б ТК-297а 15 30 0,15 0,15 44779,5 

ТК-297б ТК-297 42 84 0,15 0,15 125382,6 

ТК-297 У- 7 14 0,15 0,15 20897,1 

У- ТК-298 15 30 0,15 0,15 44779,5 

ТК-165 ТК-166 27 54 0,15 0,15 80603,1 

ТК-166 ТК-167 28 56 0,15 0,15 83588,4 

ТК-170 ТК-171 50 100 0,15 0,15 149265,0 

ТК-171 ТК-173 69,7 139,4 0,15 0,15 208075,4 

ТК-177 ТК-178 20 40 0,15 0,15 59706,0 

ТК-111 ТК-127 30 60 0,15 0,15 89559,0 

ТК-127 ТК-135 36 72 0,15 0,15 107470,8 

ТК-135 У-135а 25 50 0,15 0,15 74632,5 

У-135а ТК-136 5 10 0,15 0,15 14926,5 

ТК-127 ТК-128 24,3 48,6 0,15 0,15 72542,8 

ТК-142 ТК-145 41 82 0,15 0,15 122397,3 

ТК-249 ТК-250 140 280 0,15 0,15 417942,0 
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ТК-250 ТК-250а 55 110 0,15 0,15 164191,5 

ТК-250а ТК-250б 14 28 0,15 0,15 41794,2 

ТК-306 ТК-307 15 30 0,15 0,15 44779,5 

ТК-194 ТК-245 220 440 0,15 0,15 656766,0 

Б ТК-222 6 12 0,15 0,15 17911,8 

Б ТК-216 36 72 0,15 0,15 107470,8 

ТК-227 ТК-227а 15 30 0,15 0,15 44779,5 

ТК-7 ТК-8 (ТК594) 20 40 0,15 0,15 59706,0 

ТК-272 ТК-273 21 42 0,15 0,15 62691,3 

ТК-211 ТК-212 76,8 153,6 0,15 0,15 229271,0 

У- ТК-299 120 240 0,15 0,15 358236,0 

ТК-9 (ТК595) ТК-22 (ТК551-3) 25 50 0,2 0,2 118936,3 

ТК-22 (ТК551-3) ТК-23 (ТК608) 30 60 0,2 0,2 142723,5 

ТК-23 (ТК608) ТК-24 (ТК596) 60 120 0,2 0,2 285447,0 

ТК-23 (ТК596) ТК-25 (ТК551-4) 30 60 0,2 0,2 142723,5 

ТК-199 ТК-201 30 60 0,2 0,2 142723,5 

ТК-301 (ТК588) ТК-302 38 76 0,2 0,2 180783,1 

ТК-110 ТК-111 52 104 0,2 0,2 247387,4 

ТК-111 ТК-126 (ТК550-1) 34 68 0,2 0,2 161753,3 

ТК-124 ТК-140 70 140 0,2 0,2 333021,5 

ТК-140 ТК-141 60 120 0,2 0,2 285447,0 

ТК-141 ТК-148 (ТК550) 33 66 0,2 0,2 156995,9 

ТК-148 (ТК550) ТК-149 44 88 0,2 0,2 209327,8 

ТК-141 ТК-142 148 296 0,2 0,2 704102,6 

ТК-149 ТК-151 40 80 0,2 0,2 190298,0 

ТК-151 ТК-152 56 112 0,2 0,2 266417,2 

ТК-152 ТК-154 60 120 0,2 0,2 285447,0 

ТК-154 ТК-160 57 114 0,2 0,2 271174,7 

ТК-160 ТК-161 100 200 0,2 0,2 475745,0 

ТК-249а ТК-249 20 40 0,2 0,2 95149,0 

ТК-249 ТК-253 60 120 0,2 0,2 285447,0 

ТК-253 ТК-254 60 120 0,2 0,2 285447,0 

ТК-254 ТК-256 40 80 0,2 0,2 190298,0 

ТК-256 ТК-257 30 60 0,2 0,2 142723,5 

ТК-126 (ТК550-1) ТК-124 100 200 0,2 0,2 475745,0 

ТК-68 (ТК410) ТК-248 114 228 0,2 0,2 542349,3 

ТК-248 ТК-249а 100 200 0,2 0,2 475745,0 

ТК-107 ТК-108 240 480 0,25 0,25 1141788,0 

ТК-108 ТК-109 76 152 0,25 0,25 361566,2 

ТК-109 ТК-97 76 152 0,25 0,25 361566,2 

ТК-97 ТК-110 76 152 0,25 0,25 361566,2 

ТК-286а ТК-286б 110 220 0,25 0,25 523319,5 

ТК-286б ТК-289а 75 150 0,25 0,25 356808,8 

ТК-69 ТК-194 35 70 0,3 0,3 293697,3 

ТК-194 ТК-195 51,4 102,8 0,3 0,3 431315,4 

ТК-195 ТК-197 77,5 155 0,3 0,3 650329,6 

ТК-197 ТК-199 77,5 155 0,3 0,3 650329,6 

ТК-201 ТК-209 57,1 114,2 0,3 0,3 479146,1 

ТК-209 ТК-210 88 176 0,3 0,3 738438,8 

ТК-210 ТК-211 25 50 0,3 0,3 209783,8 

ТК-99 ТК-106 85 170 0,3 0,3 713264,8 

ТК-106 ТК-107 70 140 0,3 0,3 587394,5 

ТК-264 У- 90 180 0,3 0,3 755221,5 

ТК-282 ТК-284 130 260 0,3 0,3 1090875,5 
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ТК-284 ТК-285 50 100 0,3 0,3 419567,5 

ТК-285а ТК-286 30 60 0,3 0,3 251740,5 

ТК-286 ТК-286а 80 160 0,3 0,3 671308,0 

ТК-285 ТК-285а 17 34 0,3 0,3 142653,0 

У- ТК-282 31 62 0,3 0,3 260131,9 

ТК-69 ТК-70 95 190 0,3 0,3 797178,3 

ТК-70 ТК-70а 181,5 363 0,3 0,3 1523030,0 

ТК-70а ТК-90б 250,7 501,4 0,3 0,3 2103711,4 

ТК-90б ТК-90 300 600 0,3 0,3 2517405,0 

ТК-90 ТК-91 194,9 389,8 0,3 0,3 1635474,1 

ТК-95 ТК-99 122,6 245,2 0,3 0,3 1028779,5 

ТК-91 ТК-95 107,5 215 0,3 0,3 902070,1 

У1 ТК-1 10 20 0,5 0,5 189086,8 

ТК-1 У-2 2 4 0,5 0,5 37817,4 

У-2 ТК-2 40 80 0,5 0,5 756347,0 

ТК-2 ТК-66 (ТК402) 38 76 0,5 0,5 718529,7 

ТК-66 (ТК402) ТК-67 (ТК403) 38 76 0,5 0,5 718529,7 

ТК-67 (ТК403) ТК-68 (ТК410) 38 76 0,5 0,5 718529,7 

ТК-68 (ТК410) ТК-69 35 70 0,5 0,5 661803,6 

Котельная №1 (1а) У1 13 26 0,5 0,5 245812,8 

Котельная №1 (1а) У1а 10 20 0,5 0,5 189086,8 

ИТОГО, руб. 62213786,8 

 

Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов представлено на 

рисунке 5.2.1. 

 
Рисунок 5.2.1 – Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов в зоне 

действия котельной №1,1а 

 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия                        

котельной №2  ООО «БТС» представлено в таблице 5.2.2.  

Таблица 5.2.2 
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Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия               

котельной №2 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина,        

м 

Длина     

2х-труб.,    

м 

Существующий 

диаметр Капитальные        

затраты с НДС, 

руб. 
Диаметр 

под. 

мм 

Диаметр 

обр. 

мм 

Котельная №2 

ТК-212а ул. Мира, 148 45 90 0,032 0,032 41076,0 

ИТОГО, руб. 41076,0 

ИТОГО, тыс. руб. 41,076 

 

Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов представлено на 

рисунке 5.2.2. 

 
Рисунок 5.2.2  – Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов в зоне 

действия котельной №2 

 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия                        

котельной №3  ООО «БТС» представлено в таблице 5.2.3.  

Таблица 5.2.3 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия               

котельной №3 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина,        

м 

Длина     

2х-труб.,    

м 

Существующий 

диаметр Капитальные        

затраты с НДС, 

руб. 
Диаметр 

под. 

мм 

Диаметр 

обр. 

мм 

Котельная №3 

ТК-212а ул. Мира, 148 45 90 0,032 0,032 41076,0 

ТК-47 

ул. 

Коммунистическа

я, 31/25 

45 90 0,05 0,05 49513,50 

ТК-54 У-ТК-54-Мастерс. 14 28 0,05 0,05 15404,20 
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У-ТК-54-Мастерс. Почта 25 50 0,05 0,05 27507,50 

У-ТК-54-Мастерс. Мастерс. 3 6 0,05 0,05 3300,90 

ТК-40 ТК-40а 23,2 46,4 0,05 0,05 25526,96 

ТК-32 

ул. 

Красноармейская, 

41 

74 148 0,05 0,05 81422,20 

ТК-15 

ул. 

Интернациональна

я, 25а 

4 8 0,05 0,05 4401,20 

ТК-33 

ул. 

Интернациональна

я, 23 

5 10 0,05 0,05 5501,50 

ТК-19 

ул. 

Интернациональна

я, 34 

11 22 0,05 0,05 12103,30 

ТК-20 МВД 9 18 0,05 0,05 9902,70 

ТК-21а ул. Нелидова, 2а 50 100 0,05 0,05 55015,00 

ТК-39 ТК-40 15 30 0,07 0,07 20368,50 

ТК-46 ТК-47 40 80 0,08 0,08 65973,00 

ТК-48 ТК-49б 72 144 0,1 0,1 139473,00 

ТК-25 ТК-26 80 160 0,1 0,1 154970,00 

ТК-18 ТК-19 18,4 36,8 0,125 0,125 47586,54 

ТК-38 ТК-39 62 124 0,15 0,15 185088,60 

ТК-26 ТК-27 21 42 0,15 0,15 62691,30 

ТК-19 ТК-19а 29 58 0,15 0,15 86573,70 

ИТОГО, руб. 1052323,60 

ИТОГО, тыс. руб. 1052,32 

 

Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов представлено на 

рисунке 5.2.3. 

 
Рисунок 5.2.3 – Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов в зоне 

действия котельной №3 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия                        

котельной №4  ООО «БТС» представлено в таблице 5.2.4.  
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Таблица 5.2.4 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия               

котельной №4 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина,        

м 

Длина     

2х-труб.,    

м 

Существующий 

диаметр Капитальные        

затраты с НДС, 

руб. 
Диаметр 

под. 

мм 

Диаметр 

обр. 

мм 

Котельная №4 

ТК-6 Прачечная 14 28 0,04 0,04 12779,20 

ТК-61 пер. Уфимский, 9 7 14 0,05 0,05 7709,80 

ТК-7 ул. Курбатова, 29 17 34 0,05 0,05 18723,80 

ТК-33 
пер. Коммунаров, 

14 
6 12 0,05 0,05 6608,40 

ТК-39 ул. Советская, 40а 15 30 0,05 0,05 16521,00 

ТК-46 ул. Советская, 38 4 8 0,05 0,05 4405,60 

ТК-45 ул. Советская, 40 7 14 0,05 0,05 7709,80 

ТК-47 ул. Советская, 44 34 68 0,05 0,05 37447,60 

ТК-41 ул. Советская, 42а 8 16 0,05 0,05 8811,20 

ТК-42 ул. Советская, 44а 8 16 0,05 0,05 8811,20 

ТК-37 ТК-54 60 120 0,05 0,05 66084,00 

ТК-54 
пер. Коммунаров, 

10 
14 28 0,05 0,05 15419,60 

ТК-2 ул. Курбатова, 33 25 50 0,05 0,05 27535,00 

ТК-4 ул. Комарова, 44а 11 22 0,05 0,05 12115,40 

ТК-3 (ГВС) ТК-4 (ГВС) 40 80 0,05 0,05 44056,00 

ТК-4 (ГВС) 
ул. Курбатова, 35 

(ГВС) 
48 96 0,05 0,05 52867,20 

ТК-4 ТК-6 48 96 0,05 0,05 52867,20 

ТК-9 ул. Курбатова, 27 77,1 154,2 0,07 0,07 104694,09 

ТК-35 ул. Комарова, 40а 13 26 0,07 0,07 17652,70 

ТК-3 ул. Комарова, 44б 8,9 17,8 0,07 0,07 12085,31 

ТК-61 ТК-60 50 100 0,08 0,08 82466,25 

ТК-60 ТК-63 15 30 0,08 0,08 24739,88 

ТК-63 пер. Уфимский, 7 5 10 0,08 0,08 8246,63 

ТК-63 
пер. Коммунаров, 

8 
62 124 0,08 0,08 102258,15 

ТК-2 ул. Курбатова, 35 12 24 0,08 0,08 19791,90 

ТК-31 ТК-61 58 116 0,1 0,1 112353,25 

Котельная ТК-1а 4 8 0,1 0,1 7748,50 

ТК-34 ТК-35 45 90 0,1 0,1 87170,63 

ТК-2 ТК-3 50 100 0,1 0,1 96856,25 

ТК-3 ТК-4 40 80 0,1 0,1 77485,00 

ТК-5 ул. Комарова, 44 8 16 0,1 0,1 15497,00 

ТК-1а ТК-8 38 76 0,1 0,1 73610,75 

ТК-35 ТК-36 43,5 87 0,125 0,125 112500,79 

ТК-32 ТК-34 45 90 0,15 0,15 134338,50 

ТК-34 ТК-33 8,5 17 0,15 0,15 25375,05 

ТК-33 ТК-37 55 110 0,15 0,15 164191,50 
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ТК-37 ТК-38 31 62 0,15 0,15 92544,30 

ТК-38 ТК-39 25 50 0,15 0,15 74632,50 

ТК-46 ТК-45 32 64 0,15 0,15 95529,60 

ТК-39 ТК-41 36 72 0,15 0,15 107470,80 

ТК-1 ТК-2 7 14 0,15 0,15 20897,10 

ИТОГО, руб. 2070608,41 

ИТОГО, тыс. руб.  2070,61 

 

Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов представлено на 

рисунке 5.2.4. 

 
Рисунок 5.2.4 – Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов в зоне 

действия котельной №4 

 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия                        

котельной №5  ООО «БТС» представлено в таблице 5.2.5.  

Таблица 5.2.5 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия               

котельной №5 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина,        

м 

Длина     

2х-

труб.,    

м 

Существующий 

диаметр 
Капитальн

ые        

затраты с 

НДС, руб. 

Диаметр 

под. 

мм 

Диаметр 

обр. 

мм 

Котельная №5 

ТК-95 Детский дом вв.2 12 24 0,04 0,04 10953,60 

ТК-193б Дом "Ветеран" 32,5 65 0,05 0,05 35795,50 

ТК-169 Электросети 8 16 0,05 0,05 8811,20 

ул. Гагарина, 93 ул. Гагарина, 95 18 36 0,05 0,05 19825,20 

ТК-186 ул. Пролетарская,142 21,6 43,2 0,05 0,05 23790,24 

ТК-186 ул. 58,5 117 0,05 0,05 64431,90 
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Пролетарская,142а 

ТК-135 ТК-134 30 60 0,05 0,05 33042,00 

ТК-134 ул. Гагарина, 34 20 40 0,05 0,05 22028,00 

ТК-137 ул. Гагарина, 32д 27,4 54,8 0,05 0,05 30178,36 

ТК-138 ул. Гагарина, 30 25 50 0,05 0,05 27535,00 

ТК-140 ул. Гагарина, 24 19 38 0,05 0,05 20926,60 

ТК-143 ТК-144 18 36 0,05 0,05 19825,20 

ТК-145 д/с "Аленушка" 37 74 0,05 0,05 40751,80 

ТК-171 ул. Гагарина, 28б 18 36 0,05 0,05 19825,20 

ТК-171 ул. Гагарина, 28 36 72 0,05 0,05 39650,40 

ТК-172 ул. Гагарина, 28а 42 84 0,05 0,05 46258,80 

ТК-173 ул. Гагарина, 26а 20,4 40,8 0,05 0,05 22468,56 

ТК-173 ул. Гагарина, 26 45 90 0,05 0,05 49563,00 

ТК-173 ТК-155 27 54 0,05 0,05 29737,80 

ТК-155 ул. Лермонтова, 58 50 100 0,05 0,05 55070,00 

ТК-155 ул. Лермонтова, 75 32,5 65 0,05 0,05 35795,50 

ТК-63 ул. Калинина, 26 12 24 0,05 0,05 13216,80 

ТК-60 ул. Калинина, 29 32,5 65 0,05 0,05 35795,50 

ТК-60 ул. Калинина, 24 7,5 15 0,05 0,05 8260,50 

ТК-60 ул. Калинина, 26 65 130 0,05 0,05 71591,00 

ТК-58 ул. Калинина, 22 32 64 0,05 0,05 35244,80 

ТК-59 ул. Калинина, 22а 45 90 0,05 0,05 49563,00 

ТК-59 ул. Калинина, 30г 15 30 0,05 0,05 16521,00 

ТК-56 Автошкола 58 116 0,05 0,05 63881,20 

ТК-65 ул. Пролетарская, 122 20 40 0,05 0,05 22028,00 

ТК-65 
ул. Пролетарская, 

122а 
60 120 0,05 0,05 66084,00 

ТК-31 ул. Овчинникова, 42 4 8 0,05 0,05 4405,60 

ТК-32 ул. Овчинникова, 40 4 8 0,05 0,05 4405,60 

ТК-33 ул. Овчинникова, 38 4 8 0,05 0,05 4405,60 

ТК-38 ул. Овчинникова, 40а 7,8 15,6 0,05 0,05 8590,92 

ТК-40 ул. Овчинникова, 36б 15 30 0,05 0,05 16521,00 

ТК-131 ул. Чеверева, 142б 11 22 0,05 0,05 12115,40 

ТК-131 ул. Чеверева, 142в 33 66 0,05 0,05 36346,20 

ТК-131 ТК-132 49 98 0,05 0,05 53968,60 

ТК-132 ул. Чеверева, 142а 34 68 0,05 0,05 37447,60 

ТК-132 ул. Чеверева, 142 43 86 0,05 0,05 47360,20 

ТК-42 ул. Чеверева, 140 50,1 100,2 0,05 0,05 55180,14 

ТК-42 ул. Чеверева, 140а 25,1 50,2 0,05 0,05 27645,14 

ТК-26 
НПО №31 

Мастерская 
3 6 0,05 0,05 3304,20 

ТК-26 НПО №31 Гараж 30,6 61,2 0,05 0,05 33702,84 

ТК-15 ул. Чеверева, 122а 6 12 0,05 0,05 6608,40 

Учебное заведение Гараж 6 12 0,05 0,05 6608,40 

ТК-89 

ул. 

Интернациональная, 

82/1 

63 126 0,05 0,05 69388,20 

ул. ул. 37,6 75,2 0,05 0,05 41412,64 
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Интернациональная, 

76 вв.1 

Интернациональная, 

80 

ТК-100 ул. Кирова, 33 58 116 0,05 0,05 63881,20 

ТК-101 Банк 11,5 23 0,05 0,05 12666,10 

ТК-150 ул. Гагарина, 90 19 38 0,05 0,05 20926,60 

ТК-65 
ул. Пролетарская, 

122б 
2 4 0,05 0,05 2202,80 

НПО №31 

Общежитие 
Гараж 18,6 37,2 0,05 0,05 20486,04 

ТК-36 

ул. 

Интернациональная, 

159а 

7,5 15 0,05 0,05 8260,50 

ТК-193 (463) 
ул. Пролетарская, 

111б 
90 180 0,05 0,05 99126,00 

ТК-6 

ул. 

Интернациональная, 

119а 

50 100 0,05 0,05 55070,00 

ТК-190 
ул. Пролетарская, 

142г 
94,4 188,8 0,07 0,07 128185,76 

ТК-72 ул. Пролетарская, 109 20 40 0,07 0,07 27158,00 

ТК-70 ул. Пролетарская, 107 21,8 43,6 0,07 0,07 29602,22 

ТК-70 

ул. 

Интернациональная, 

118б 

5 10 0,07 0,07 6789,50 

ул. 

Пролетарская,105а 
ул. Пролетарская,105 32 64 0,07 0,07 43452,80 

ул. 

Пролетарская,105а 
ул. Пролетарская,103 16 32 0,07 0,07 21726,40 

ТК-81 

ул. 

Интернациональная, 

120а 

12 24 0,07 0,07 16294,80 

ТК-168 ТК-169 27 54 0,07 0,07 36663,30 

ул. Гагарина, 87 ул. Гагарина, 85 16 32 0,07 0,07 21726,40 

ТК-177 ТК-187а 38,5 77 0,07 0,07 52279,15 

ул. Гагарина, 91а ул. Гагарина, 91 54,8 109,6 0,07 0,07 74412,92 

 
ул. Гагарина, 91а 1 2 0,07 0,07 1357,90 

ТК-133 ул. Гагарина, 30а 10,6 21,2 0,07 0,07 14393,74 

ТК-135 ул. Гагарина, 32 6 12 0,07 0,07 8147,40 

ТК-135 ул. Гагарина, 30б 37 74 0,07 0,07 50242,30 

ТК-140 ул. Гагарина, 30в 56,3 112,6 0,07 0,07 76449,77 

ТК-162 ТК-163 50,4 100,8 0,07 0,07 68438,16 

ТК-59 ул. Калинина, 24а 101 202 0,07 0,07 137147,90 

ТК-55 
ул. Калинина, 18 

(СЭС) 
19,6 39,2 0,07 0,07 26614,84 

ТК-46 Ср. школа №9 27,9 55,8 0,07 0,07 37885,41 

ТК-46 ул. Овчинникова, 46 16 32 0,07 0,07 21726,40 

ТК-35 ул. Овчинникова, 42а 12,9 25,8 0,07 0,07 17516,91 

ТК-39 ул. Овчинникова, 38а 10 20 0,07 0,07 13579,00 

ТК-40 ТК-131 49 98 0,07 0,07 66537,10 

ТК-41 ул. Овчинникова, 36а 10 20 0,07 0,07 13579,00 

ТК-7а Учебное заведение 27 54 0,07 0,07 36663,30 

 
Учебное заведение 1 2 0,07 0,07 1357,90 

ТК-96 Ср. школа №10 32 64 0,07 0,07 43452,80 
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ТК-99 ТК-100 35 70 0,07 0,07 47526,50 

ТК-187а ул. Гагарина, 91а 5 10 0,07 0,07 6789,50 

ТК-165 ул. Гагарина, 80 130 260 0,07 0,07 176527,00 

ТК-34 ТК-36 15 30 0,07 0,07 20368,50 

ТК-98 ТК-99 35 70 0,07 0,07 47526,50 

ТК-191 
ул. Пролетарская, 

142в 
15 30 0,08 0,08 24739,88 

ТК-192 
ул. Пролетарская, 

142б 
22 44 0,08 0,08 36285,15 

ул. 

Интернациональная, 

120б 

ул. 

Интернациональная, 

120в 

19,2 38,4 0,08 0,08 31667,04 

ТК-67 

ул. 

Интернациональная, 

116г 

12 24 0,08 0,08 19791,90 

ТК-67 

ул. 

Интернациональная, 

116в 

19 38 0,08 0,08 31337,18 

ТК-77 Детский сад 18 36 0,08 0,08 29687,85 

ТК-185 ТК-188 21 42 0,08 0,08 34635,83 

ТК-188 ул. Гагарина, 93 21 42 0,08 0,08 34635,83 

 
ул. Гагарина, 93 1 2 0,08 0,08 1649,33 

ТК-181 
ул. 

Пролетарская,138а 
40 80 0,08 0,08 65973,00 

ТК-183 ТК-184 63 126 0,08 0,08 103907,48 

ТК-184 ул. Калинина, 29а 8 16 0,08 0,08 13194,60 

ТК-52 ул. Пролетарская, 132 32 64 0,08 0,08 52778,40 

ТК-30 ТК-31 42 84 0,08 0,08 69271,65 

ТК-31 ТК-32 42 84 0,08 0,08 69271,65 

ТК-32 ТК-33 41 82 0,08 0,08 67622,33 

ТК-77а ТК-77 18 36 0,08 0,08 29687,85 

ТК-144 ул. Пролетарская, 120 12,5 25 0,08 0,08 20616,56 

ТК-194 Пожарная часть №17 34 68 0,1 0,1 65862,25 

ТК-189 ул. Гагарина, 95а 19 38 0,1 0,1 36805,38 

ТК-190 
ул. Пролетарская, 

144а 
12,6 25,2 0,1 0,1 24407,78 

ТК-193 ТК-193б 85 170 0,1 0,1 164655,63 

ТК-72 
ул. Пролетарская, 

109а 
15 30 0,1 0,1 29056,88 

ТК-71 
ул. Пролетарская, 

109б 
49,2 98,4 0,1 0,1 95306,55 

ТК-75 

ул. 

Интернациональная, 

116д 

31 62 0,1 0,1 60050,88 

ТК-83 ТК-81 106 212 0,1 0,1 205335,25 

ТК-81 

ул. 

Интернациональная, 

120б 

25 50 0,1 0,1 48428,13 

 

ул. 

Интернациональная, 

120б 

1 2 0,1 0,1 1937,13 

ТК-78 

ул. 

Интернациональная, 

116а 

7 14 0,1 0,1 13559,88 
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ТК-78 

ул. 

Интернациональная, 

116б 

33 66 0,1 0,1 63925,13 

ТК-175а ул. Гагарина, 93а 21 42 0,1 0,1 40679,63 

ТК-185 ул. Пролетарская,144 41,4 82,8 0,1 0,1 80196,98 

ТК-186 Ср. школа №7 51 102 0,1 0,1 98793,38 

ТК-179 ул. Гагарина, 89 15 30 0,1 0,1 29056,88 

ТК-182 
ул. 

Пролетарская,138б 
12 24 0,1 0,1 23245,50 

ТК-183 ул. Калинина, 27 30 60 0,1 0,1 58113,75 

ул. Калинина, 27 ул. Калинина, 25 18 36 0,1 0,1 34868,25 

 
ул. Калинина, 27 1 2 0,1 0,1 1937,13 

ТК-132 ТК-133 18 36 0,1 0,1 34868,25 

ТК-133 ТК-135 35 70 0,1 0,1 67799,38 

ТК-141 ул. Гагарина, 22 24 48 0,1 0,1 46491,00 

ТК-143 ТК-145 55 110 0,1 0,1 106541,88 

ТК-145 
ул. Пролетарская, 

120а 
62 124 0,1 0,1 120101,75 

ТК-147 ТК-171 34 68 0,1 0,1 65862,25 

ТК-171 ТК-172 36 72 0,1 0,1 69736,50 

ТК-172 ТК-173 22 44 0,1 0,1 42616,75 

ТК-151 ул. Гагарина, 88 10 20 0,1 0,1 19371,25 

ТК-151 ТК-152 50 100 0,1 0,1 96856,25 

ТК-152 ул. Гагарина, 86а 10 20 0,1 0,1 19371,25 

ТК-152 ТК-162 50 100 0,1 0,1 96856,25 

ТК-163 ул. Гагарина, 84 12 24 0,1 0,1 23245,50 

ТК-163 ул. Гагарина, 86 16,5 33 0,1 0,1 31962,56 

ТК-162 ТК-164 50 100 0,1 0,1 96856,25 

ТК-164 ул. Гагарина, 82 18 36 0,1 0,1 34868,25 

ТК-164 ТК-165 1 2 0,1 0,1 1937,13 

ТК-57 ТК-58 50 100 0,1 0,1 96856,25 

ТК-58 ТК-59 32,8 65,6 0,1 0,1 63537,70 

ТК-54 ТК-55 48 96 0,1 0,1 92982,00 

ТК-52 ТК-65 45 90 0,1 0,1 87170,63 

ТК-48 ТК-49 17 34 0,1 0,1 32931,13 

ТК-49 ул. Пролетарская, 134 14,4 28,8 0,1 0,1 27894,60 

ТК-49 ул. Пролетарская, 136 66 132 0,1 0,1 127850,25 

ТК-17 ТК-18 55 110 0,1 0,1 106541,88 

ТК-18 Детский сад №12 10 20 0,1 0,1 19371,25 

ТК-17 ул. Овчинникова, 44 1 2 0,1 0,1 1937,13 

- ул. Овчинникова, 44 1 2 0,1 0,1 1937,13 

ТК-21 ТК-30 94,7 189,4 0,1 0,1 183445,74 

ТК-33 ул. Овчинникова, 36 17 34 0,1 0,1 32931,13 

ТК-34 ТК-35 20 40 0,1 0,1 38742,50 

ТК-35 ТК-37 18 36 0,1 0,1 34868,25 

ТК-38 ТК-39 24,6 49,2 0,1 0,1 47653,28 

ТК-39 ТК-40 24,6 49,2 0,1 0,1 47653,28 

ТК-40 ТК-41 24,6 49,2 0,1 0,1 47653,28 
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ТК-41 ТК-42 41,7 83,4 0,1 0,1 80778,11 

ТК-25 
НПО №31 Учебный 

корпус 
20 40 0,1 0,1 38742,50 

ТК-10 ТК-14 32,3 64,6 0,1 0,1 62569,14 

ТК-14 ТК-15 172 344 0,1 0,1 333185,50 

ТК-90 

ул. 

Интернациональная, 

76 

6 12 0,1 0,1 11622,75 

ТК-91 ТК-92 12 24 0,1 0,1 23245,50 

ТК-92 

ул. 

Интернациональная, 

76 вв.2 

26 52 0,1 0,1 50365,25 

ТК-92 

ул. 

Интернациональная, 

74 

2,5 5 0,1 0,1 4842,81 

ТК-94 ТК-95 17 34 0,1 0,1 32931,13 

ТК-95 Детский дом вв.1 16 32 0,1 0,1 30994,00 

ул. 

Интернациональная, 

118 

ул. 

Интернациональная, 

120 

10 20 0,1 0,1 19371,25 

ТК-82 

ул. 

Интернациональная, 

118а 

64 128 0,1 0,1 123976,00 

 
ул. Гагарина, 88 1 2 0,1 0,1 1937,13 

ТК-149 ТК-150 68 136 0,1 0,1 131724,50 

ТК-150 ул. Гагарина, 88а 18 36 0,1 0,1 34868,25 

НПО №31 Учебный 

корпус 

НПО №31 Бытовой 

корпус 
136 272 0,1 0,1 263449,00 

 

НПО №31 Учебный 

корпус 
1 2 0,1 0,1 1937,13 

НПО №31 Бытовой 

корпус 

НПО №31 

Общежитие 
17 34 0,1 0,1 32931,13 

 

НПО №31 Бытовой 

корпус 
1 2 0,1 0,1 1937,13 

ТК-36 

ул. 

Интернациональная, 

157а 

7 14 0,1 0,1 13559,88 

ул. Овчинникова, 44 ТК-81 99 198 0,1 0,1 191775,38 

- 
НПО №31 

Общежитие 
1 2 0,1 0,1 1937,13 

ТК-93 

ул. 

Интернациональная, 

74б 

50 100 0,1 0,1 96856,25 

ТК-6 ул. Салавата, 21 100 200 0,1 0,1 193712,50 

ТК-82 ТК-83 32 64 0,125 0,125 82759,20 

ТК-83 ТК-86 59 118 0,125 0,125 152587,28 

ТК-176 ул. Гагарина, 87 73,5 147 0,125 0,125 190087,54 

ТК-167 ТК-168 50 100 0,125 0,125 129311,25 

ТК-182 ТК-183 167 334 0,125 0,125 431899,58 

ТК-81 

ул. 

Интернациональная, 

114 

16 32 0,125 0,125 41379,60 

ТК-75 
ул. 

Пролетарская,105а 
89,6 179,2 0,15 0,15 267482,88 

- 
ул. 

Пролетарская,105а 
1 2 0,15 0,15 2985,30 



 
 

49 

 

ТК-68 д/с "Ромашка" 19 38 0,15 0,15 56720,70 

ТК-68 ТК-82 64,2 128,4 0,15 0,15 191656,26 

ТК-86 

ул. 

Интернациональная, 

118 

12 24 0,15 0,15 35823,60 

ТК-68 ТК-67 48 96 0,15 0,15 143294,40 

ТК-66 ТК-75 124 248 0,15 0,15 370177,20 

ТК-77 ТК-78 43 86 0,15 0,15 128367,90 

ТК-77 ТК-80 20 40 0,15 0,15 59706,00 

ТК-80 ТК-79 20 40 0,15 0,15 59706,00 

ТК-79 

ул. 

Интернациональная, 

116 

27 54 0,15 0,15 80603,10 

ТК-185 ТК-186 96 192 0,15 0,15 286588,80 

ТК-181 ТК-182 20 40 0,15 0,15 59706,00 

ТК-132 ТК-136 52 104 0,15 0,15 155235,60 

ТК-140 ТК-141 52 104 0,15 0,15 155235,60 

ТК-141 ТК-143 77 154 0,15 0,15 229868,10 

ТК-136 ТК-147 52 104 0,15 0,15 155235,60 

ТК-147 ТК-149 28 56 0,15 0,15 83588,40 

ТК-149 ТК-151 156,2 312,4 0,15 0,15 466303,86 

ТК-47 ТК-46 73,2 146,4 0,15 0,15 218523,96 

ТК-30 ТК-34 36,4 72,8 0,15 0,15 108664,92 

ТК-37 ТК-38 18 36 0,15 0,15 53735,40 

ТК-93 ТК-94 40 80 0,15 0,15 119412,00 

ТК-94 ТК-96 60 120 0,15 0,15 179118,00 

ТК-96 ТК-97 12 24 0,15 0,15 35823,60 

- 

ул. 

Интернациональная, 

118 

1 2 0,15 0,15 2985,30 

ТК-97 ТК-98 50 100 0,15 0,15 149265,00 

ТК-99 ул. Кирова, 31а 50 100 0,15 0,15 149265,00 

ТК-67 ТК-66 45 90 0,2 0,2 214085,25 

ТК-166 ТК-64 105 210 0,2 0,2 499532,25 

ТК-177 ТК-185 96 192 0,2 0,2 456715,20 

ТК-64 ТК-132 182,5 365 0,2 0,2 868234,63 

ТК-136 ТК-137 40 80 0,2 0,2 190298,00 

ТК-137 ТК-138 45 90 0,2 0,2 214085,25 

ТК-138 ТК-140 23 46 0,2 0,2 109421,35 

ТК-60 ТК-57 42 84 0,2 0,2 199812,90 

ТК-57 ТК-56 58 116 0,2 0,2 275932,10 

ТК-56 ТК-54 55 110 0,2 0,2 261659,75 

ТК-54 ТК-52 31,4 62,8 0,2 0,2 149383,93 

ТК-52 ТК-51 20 40 0,2 0,2 95149,00 

ТК-51 ТК-48 138 276 0,2 0,2 656528,10 

ТК-16 ТК-21 41 82 0,2 0,2 195055,45 

ТК-21 ТК-24 256 512 0,2 0,2 1217907,20 

ТК-24 ТК-25 95 190 0,2 0,2 451957,75 
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ТК-25 ТК-26 94,5 189 0,2 0,2 449579,03 

ТК-89 ТК-90 95,9 191,8 0,2 0,2 456239,46 

ТК-91 ТК-93 166 332 0,2 0,2 789736,70 

ТК-97 ТК-101 14,5 29 0,2 0,2 68983,03 

ТК-174 ТК-189 45,7 91,4 0,25 0,25 323786,79 

ТК-189 ТК-190 64,6 129,2 0,25 0,25 457694,23 

ТК-190 ТК-191 99 198 0,25 0,25 701419,95 

ТК-191 ТК-192 20 40 0,25 0,25 141701,00 

ТК-192 ТК-193 98 196 0,25 0,25 694334,90 

ТК-193 ТК-72 50 100 0,25 0,25 354252,50 

ТК-72 ТК-71 61,8 123,6 0,25 0,25 437856,09 

ТК-71 ТК-70 49,8 99,6 0,25 0,25 352835,49 

ТК-70 ТК-68 153,6 307,2 0,25 0,25 1088263,68 

ТК-66 ТК-77а 82 164 0,25 0,25 580974,10 

ТК-176 ТК-167 26 52 0,25 0,25 184211,30 

ТК-167 ТК-166 161 322 0,25 0,25 1140693,05 

ТК-48 ТК-47 54 108 0,25 0,25 382592,70 

ТК-47 ТК-17 80 160 0,25 0,25 566804,00 

ТК-17 ТК-16 158,9 317,8 0,25 0,25 1125814,45 

ТК-9 ТК-7 66 132 0,25 0,25 467613,30 

ТК-7 ТК-7а 64,5 129 0,25 0,25 456985,73 

ТК-7а ТК-6 96,6 193,2 0,25 0,25 684415,83 

ТК-6 ТК-89 167,9 335,8 0,25 0,25 1189579,90 

ТК-90 ТК-91 86,3 172,6 0,25 0,25 611439,82 

ТК-176 Бойлерная 82 164 0,3 0,3 688090,70 

Бойлерная ТК-177 4 8 0,3 0,3 33565,40 

ТК-64 ТК-63 60 120 0,3 0,3 503481,00 

ТК-63 ТК-60 45 90 0,3 0,3 377610,75 

ТК-16 ТК-10 170 340 0,3 0,3 1426529,50 

ТК-10 ТК-9 97,4 194,8 0,3 0,3 817317,49 

ИТОГО, руб. 37585392,40 

ИТОГО, тыс. руб. 37585,39 

 

Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов представлено на 

рисунке 5.2.5. 
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Рисунок 5.2.5 – Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов в зоне 

действия котельной №5 

 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия                        

котельной №7  ООО «БТС» представлено в таблице 5.2.6.  

Таблица 5.2.6 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия               

котельной №7 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина,        

м 

Длина     

2х-труб.,    

м 

Существующий 

диаметр Капитальные        

затраты с НДС, 

руб. 
Диаметр 

под. 

мм 

Диаметр 

обр. 

мм 

Котельная №7 

ТК-2 (ТК-566) БГПИ Нач. фак. 24 48 0,05 0,05 26433,60 

ТК-8 (ТК-567) 
ул. Коммунаров, 

1б 
8 16 0,05 0,05 8811,20 

ТК-6 (ТК-550) 

ул. 

Интернациолнална

я, 6 

53 106 0,05 0,05 58374,20 

ТК-19 (ТК-562) ул. Мушникова, 46 36 72 0,05 0,05 39650,40 

ТК-20 (ТК-563) ул. Мушникова, 17 44,8 89,6 0,05 0,05 49342,72 

ТК-35а (ТК-556) 
ул. Вострецова, 

52/1 
5 10 0,05 0,05 5507,00 

ТК-40 (ТК-549) ул. Вострецова, 53 6 12 0,05 0,05 6608,40 

ТК-35а (ТК-556) ул. Вострецова, 52 8 16 0,05 0,05 8811,20 

ТК-9 (ТК-568) 
ул. Коммунаров, 

1а (Магазин) 
7 14 0,07 0,07 9505,30 

ТК-9 (ТК-568) 
БГПИ Общежитие 

№2 
31,5 63 0,07 0,07 42773,85 

ТК-29 ТК-30 35 70 0,07 0,07 47526,50 

ТК-30 
Спец. кор.  д/с 

№17 "Теремок" 
55 110 0,07 0,07 74684,50 

ТК-21 ул. Мушникова, 40 18 36 0,07 0,07 24442,20 
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ТК-41 (ТК-553) 
д/с №13 

"Зведочка" 
10 20 0,08 0,08 16493,25 

ТК-16 (ТК-561) 
БГПИ Общежитие 

№1 
6 12 0,08 0,08 9895,95 

ТК-19 (ТК-562) 
МБОУ Лицей г. 

Бирска (СОШ №5) 
19 38 0,08 0,08 31337,18 

ТК-3 (ТК-551) ТК-4 (ТК-551) 3 6 0,1 0,1 5811,38 

ТК-4 (ТК-551) ТК-6 (ТК-550) 50 100 0,1 0,1 96856,25 

ТК-6 (ТК-550) ТК-7 (ТК-551) 3 6 0,1 0,1 5811,38 

ТК-7 (ТК-551) ТК-8 (ТК-567) 3 6 0,1 0,1 5811,38 

ТК-8 (ТК-567) ТК-9 (ТК-568) 3 6 0,1 0,1 5811,38 

ТК-15 БГПИ Физ. мат. 8 16 0,1 0,1 15497,00 

ТК-17 (ТК-560) ТК-18 7 14 0,1 0,1 13559,88 

ТК-19 (ТК-562) ТК-20 (ТК-563) 44,4 88,8 0,1 0,1 86008,35 

ТК-31 (ТК-554) ТК-43 (ТК-553) 22 44 0,1 0,1 42616,75 

ТК-43 (ТК-553) ТК-41 (ТК-553) 28 56 0,1 0,1 54239,50 

ТК-31 (ТК-554) (ТК-551) 40 80 0,1 0,1 77485,00 

(ТК-551) ТК-31а (ТК-555) 36 72 0,1 0,1 69736,50 

ТК-31а (ТК-555) ТК-35а (ТК-556) 27 54 0,1 0,1 52302,38 

ТК-35а (ТК-556) 
ул. Вострецова, 

52а 
23 46 0,1 0,1 44553,88 

ТК-28 (ТК-552) ТК-29 14 28 0,1 0,1 27119,75 

ТК-18 ТК-19 (ТК-562) 70 140 0,1 0,1 135598,75 

ТК-20 (ТК-563) ТК-21 67 134 0,1 0,1 129787,38 

ТК-15 БГПИ Биофак 8 16 0,1 0,1 15497,00 

Котельная №7 ТК-1 (ТК-564) 2 4 0,15 0,15 5970,60 

ТК-1 (ТК-564) ТК-2 (ТК-566) 70 140 0,15 0,15 208971,00 

ТК-2 (ТК-566) ТК-3 (ТК-551) 80 160 0,15 0,15 238824,00 

ТК-1 (ТК-564) ТК-14 (ТК-565) 60 120 0,15 0,15 179118,00 

ТК-14 (ТК-565) ТК-15 38,7 77,4 0,15 0,15 115531,11 

Котельная №7 ТК-16 (ТК-561) 40,4 80,8 0,15 0,15 120606,12 

ТК-16 (ТК-561) ТК-17 (ТК-560) 88 176 0,15 0,15 262706,40 

ТК-17 (ТК-560) ТК-25 (ТК-559) 34 68 0,15 0,15 101500,20 

ТК-25 (ТК-559) ТК-27 (ТК-552) 124 248 0,15 0,15 370177,20 

ТК-27 (ТК-552) ТК-31 (ТК-554) 13 26 0,15 0,15 38808,90 

ТК-31а (ТК-555) ТК-40 (ТК-549) 130 260 0,15 0,15 388089,00 

ТК-27 (ТК-552) ТК-28 (ТК-552) 46 92 0,15 0,15 137323,80 

ИТОГО, руб. 3511927,63 

ИТОГО, тыс. руб. 3511,93 

 

Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов представлено на 

рисунке 5.2.6. 
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Рисунок 5.2.6 – Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов в зоне 

действия котельной №7 

 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия                        

котельной №10  ООО «БТС» представлено в таблице 5.2.7.  

Таблица 5.2.7 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия               

котельной №7 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина,        

м 

Длина     

2х-труб.,    

м 

Существующий 

диаметр Капитальные        

затраты с НДС, 

руб. 
Диаметр 

под. 

мм 

Диаметр 

обр. 

мм 

Котельная №10 

ТК-3 

ул. 

Красноармейская, 

5в 

5 10 0,04 0,04 4564,00 

ТК-7 У-2 12 24 0,05 0,05 13216,80 

ТК-8 ул. Ленина, 6 30 60 0,05 0,05 33042,00 

ТК-9 ул. Цурюпы, 35 60 120 0,06 0,06 75123,00 

ТК-5 ТК-10 59 118 0,08 0,08 97310,18 

ТК-6 (ТК-616) ТК-7 12 24 0,08 0,08 19791,90 

ТК-7 ТК-8 12 24 0,08 0,08 19791,90 

ТК-8 ТК-9 30 60 0,08 0,08 49479,75 

ТК-10 
ул. Цурюпы, 58 

(Пасп. стол) 
20 40 0,08 0,08 32986,50 

У-1 ТК-6 (ТК-616) 20 40 0,08 0,08 32986,50 

ТК-1 ТК-4 (ТК-615) 40 80 0,1 0,1 77485,00 

ТК-4 (ТК-615) ТК-5 18 36 0,1 0,1 34868,25 

ТК-5 У-1 103 206 0,1 0,1 199523,88 

Котельная №10 ТК-1 16 32 0,15 0,15 47764,80 



 
 

54 

 

ТК-1 ТК-2 (ТК-614) 34 68 0,15 0,15 101500,20 

ТК-3 

ул. 

Красноармейская, 

5а 

15 30 0,15 0,15 44779,50 

ИТОГО, руб. 884214,15 

ИТОГО, тыс. руб. 884,21 

 

Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов представлено на 

рисунке 5.2.7. 

 
Рисунок 5.2.7 – Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов в зоне 

действия котельной №10 

 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия                        

котельной №11  ООО «БТС» представлено в таблице 7.2.2.8.  

Таблица 7.2.2.8 

Капитальные затраты на перекладку трубопроводов в зоне действия               

котельной №11 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина,        

м 

Длина     

2х-труб.,    

м 

Существующий 

диаметр Капитальные        

затраты с НДС, 

руб. 
Диаметр 

под. 

мм 

Диаметр 

обр. 

мм 

Котельная №11 

ТК-115 
ул. 2-я Пятилетка, 

3а 
9 18 0,05 0,05 9912,60 

ТК-121 ТК-122 15 30 0,05 0,05 16521,00 

ИТОГО, руб. 26433,60 

ИТОГО, тыс. руб. 26,43 

 

Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов представлено на 

рисунке 7.2.2.8. 
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Рисунок 5.2.7 – Распределение затрат по диаметрам заменяемых трубопроводов в зоне 

действия котельной №11 

 

Общие капитальные затраты на замену трубопроводов по всем источникам 

тепловой энергии составляют 107 385,76 тыс. руб. 

Капитальные затраты на замену трубопроводов в зонах действия котельных ООО 

«БТС» представлены на рисунке 5.2.9. 

  
Рисунок 5.2.9 – Капитальные затраты на замену трубопроводов в зонах действия 

котельных ООО «БТС» 
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Как видно из гистограммы основная доля затрат приходятся на котельную №1,1а и 

№ 5, и составляют 62213,77 (57,93 %) и 37585,39 (35 %) тыс. руб. соответственно. 

Распределение капитальных затрат на реализацию мероприятий по реконструкции 

тепловых сетей, с разбивкой по годам представлено в таблице 5.2.9. 
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Таблица 5.2.9 

Распределение капитальных затрат на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Источник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

ИТОГО      

на период 

разработки схемы 

1 Котельная №1,1а 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 4147,59 

107 385,76 

2 Котельная №2 - 41,08 - - - - - - - - - - - - - 

3 Котельная №3 526,16 526,16 
 

- - - - - - - - - - - - 

4 Котельная №4 690,20 690,20 690,20 - - - - - - - - - - - - 

5 Котельная №5 - - 2891,18 2891,18 2891,18 2891,18 2891,18 2891,18 2891,18 2891,18 2891,18 2891,18 2891,18 2891,18 2891,18 

6 Котельная №7 877,98 877,98 877,98 877,98 - - - - - - - - - - - 

7 Котельная №10 884,21 - - - - - - - - - - - - - - 

8 Котельная №11 - - - - 26,43 - - - - - - - - - - 

9 ИТОГО за год 7126,15 6283,01 8606,95 7916,75 7065,20 7038,77 7038,77 7038,77 7038,77 7038,77 7038,77 7038,77 7038,77 7038,77 7038,77 



 
 

58 

 

РАЗДЕЛ 6. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ» 

 

6.1 Общие положения 

 

Целью разработки настоящего раздела является: 

 установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех 

источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и 

теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой 

энергии  при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий; 

 установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом 

источнике тепловой энергии; 

 определение видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой энергии; 

 установление показателей эффективности использования топлива и предлагаемого к 

использованию теплоэнергетического оборудования. 

К котельным,  использующим  в качестве резервного (аварийного) вида топлива топочный 

мазут, топливо поставляется автотранспортом.  

В выработке тепловой энергии котельными города торф, уголь и возобновляемые местные 

виды топлива не используются. 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. Бирска приведены в 

Книге 8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме 

теплоснабжения. 

 

6.2 Потребление топлива источниками тепловой энергии 

 

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. Бирска 

представлены в таблицах 6.2.1 – 6.2.10 
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Таблица 8.2.1 

Перспективный топливный баланс  

Показатель Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018/ 

2022 
2023/ 

2027 

Котельная №1, 1а 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 26,461 26,461 37,075 37,075 37,075 37,075 37,075 37,075 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 50,165 50,165 96,585 96,585 96,585 96,585 96,585 96,585 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

природный газ ккал/м3 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

Затрачено топлива тыс. м3 - - - - - - - - 

природный газ млн. м3 6,961 6,961 12,669 12,669 12,669 12,669 12,669 12,669 

Затраты топлива тыс. тут 8,019 8,019 14,569 14,569 14,569 14,569 14,569 14,569 

Средневзвешенный КПД оборудования % 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 

УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 156,4 

Котельная №2 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,0700 0,0700 0,0700 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,0700 0,0700 0,0700 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 0,1500 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 0,0795 0,0795 0,0795 0,0795 0,0795 0,0795 0,0795 0,0795 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 0,1574 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

природный газ ккал/м3 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

Затрачено топлива тыс. м3 - - - - - - - - 

природный газ млн. м3 0,0219 0,02967 0,02967 0,02806 0,02806 0,02806 0,02806 0,02806 

Затраты топлива тыс. тут 0,0252 0,034 0,034 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 

КПД котельной % 87,0 87,0 87,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 
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УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал 164,21 164,21 164,21 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 

Котельная №3 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 6,0 6,0 - - - - - - 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 6,0 6,0 - - - - - - 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 3,037 3,037 - - - - - - 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 7,251 7,251 - - - - - - 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8025 8025 - - - - - - 

природный газ ккал/м3 8025 8025 - - - - - - 

Затрачено топлива тыс. м3 - - - - - - - - 

природный газ млн. м3 1,007 1,007 - - - - - - 

Затраты топлива тыс. тут 1,160 1,160 - - - - - - 

Средневзвешенный КПД оборудования % 88,2 88,2 - - - - - - 

УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал 162,0 162,0 - - - - - - 

Котельная №4 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 5,374 5,374 5,374 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 5,374 5,374 5,374 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 2,443 2,443 4,201 4,201 4,201 4,201 4,201 4,201 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 5,295 5,295 11,899 11,899 11,899 11,899 11,899 11,899 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

природный газ ккал/м3 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

Затрачено топлива тыс. м3 - - - - - - - - 

природный газ млн. м3 0,736 0,736 1,649 1,649 1,649 1,594 1,594 1,594 

Затраты топлива тыс. тут 0,848 0,848 1,897 1,897 1,897 1,834 1,834 1,834 

Средневзвешенный КПД оборудования % 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 93,0 93,0 93,0 

УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал 161,2 161,2 161,2 161,2 161,2 153,613 153,613 153,613 

Котельная №5 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 51,80 51,80 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 
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Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 51,80 51,80 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 41,572 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 29,813 29,813 33,727 33,727 33,727 33,727 33,727 33,727 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 49,257 49,257 87,862 87,862 87,862 87,862 87,862 87,862 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

природный газ ккал/м3 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

Затрачено топлива тыс. м3 - - - - - - - - 

природный газ млн. м3 6,830 6,830 11,773 11,773 11,773 11,773 11,773 11,773 

Затраты топлива тыс. тут 7,871 7,871 13,539 13,539 13,539 13,539 13,539 13,539 

Средневзвешенный КПД оборудования % 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 

УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 

Котельная №6 – 1й вариант развития 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,62 1,62 1,62 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 1,62 1,62 1,62 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 0,987 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 0,444 0,444 0,444 1,187 1,187 1,187 1,187 1,187 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

природный газ ккал/м3 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

Затрачено топлива тыс. м3 - - - - - - - - 

природный газ млн. м3 0,0618 0,0618 0,0618 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

Затраты топлива тыс. тут 0,0713 0,0713 0,0713 0,183 0,183 0,183 0,183 0,183 

Средневзвешенный КПД оборудования % 89,9 89,9 89,9 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал 168,9 168,9 168,9 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 

Котельная №6 – 2й вариант развития 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,62 1,62 1,62 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 1,62 1,62 1,62 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 0,987 0,987 0,987 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 0,444 0,444 0,444 777,819 777,819 777,819 777,819 777,819 
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Теплотворная способность топлива ккал/кг 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

природный газ ккал/м3 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

Затрачено топлива тыс. м3   - - - - - - - 

природный газ млн. м3 0,0618 0,0618 0,0618 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 

Затраты топлива тыс. тут 0,0713 0,0713 0,0713 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

Средневзвешенный КПД оборудования % 89,9 89,9 89,9 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал 168,9 168,9 168,9 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 

Котельная №7 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 4,5 4,5 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 4,5 4,5 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 2,431 2,431 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 2,905 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 5,449 5,449 7,568 7,568 7,568 7,568 7,568 7,568 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

природный газ ккал/м3 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

Затрачено топлива тыс. м3 - - - - - - - - 

природный газ млн. м3 0,757 0,757 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 

Затраты топлива тыс. тут 0,872 0,872 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 

Средневзвешенный КПД оборудования % 88,6 88,6 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал 161,2 161,2 150,38 150,38 150,38 150,38 150,38 150,38 

Котельная №8 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,172 0,172 0,172 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 0,081 0,081 0,081 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 0,130 0,130 0,130 0,956 0,956 0,956 0,956 0,956 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

природный газ ккал/м3 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

Затрачено топлива тыс. м3 - - - - - - - - 
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природный газ млн. м3 0,018 0,018 0,018 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

Затраты топлива тыс. тут 0,021 0,021 0,021 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 

КПД котельной % 93,4 93,4 93,4 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал 153,00 153,00 153,00 155,28 155,28 155,28 155,28 155,28 

Котельная №11 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,43 0,43 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,43 0,43 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 0,268 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год 0,735 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 0,699 

Теплотворная способность топлива ккал/кг 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

природный газ ккал/м3 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

Затрачено топлива тыс. м3 - - - - - - - - 

природный газ млн. м3 0,1020 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 

Затраты топлива тыс. тут 0,1175 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

Средневзвешенный КПД оборудования % 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал 153,613 153,613 153,613 153,613 153,613 153,613 153,613 153,613 

БМК 

Установленная тепловая мощность Гкал/ч - - 3,23 3,23 3,23 6,67 6,67 6,67 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч - - 3,23 3,23 3,23 6,67 6,67 6,67 

Достигнутый максимум тепловой нагрузки Гкал/ч - - 1,943 1,943 1,943 6,258 6,258 6,258 

Годовая выработка котельной тыс. Гкал/год - - 5,061 5,061 5,061 16,304 16,304 16,304 

Теплотворная способность топлива ккал/кг - - 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

природный газ ккал/м3 - - 8025 8025 8025 8025 8025 8025 

Затрачено топлива тыс. м3 - - - - - - - - 

природный газ млн. м3 - - 0,686 0,686 0,686 2,208 2,208 2,208 

Затраты топлива тыс. тут - - 0,788 0,788 0,788 2,540 2,540 2,540 

Средневзвешенный КПД оборудования % - - 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 
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УРУТ на выработку тепла кг.у.т./Гкал - - 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 155,3 
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РАЗДЕЛ 7. «РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Границы зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых 

теплоснабжающих организаций, представлены в таблице 9.1. Описание зон деятельности 

данных единых теплоснабжающих организаций представлено в Книге 11 «Обоснование 

предложения по определению единой теплоснабжающей организации» обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения г. Бирска.  

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие 

и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО 

в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении 

организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с 

ч.6 ст.6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления 

городского округа. 

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 

строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 3 настоящей Книги, 

должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения 

источников инвестиций. 

Обязанности ЕТО определены установлены постановлением Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Правительства  Российской  Федерации» (п. 

12 правил  организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 

указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в 

данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями 

выданных  им  в  соответствии  с  законодательством  о градостроительной деятельности 

технических условий подключения к тепловым сетям; 

заключать  и  исполнять  договоры  поставки  тепловой  энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со 

схемой теплоснабжения; 

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей 

тепловой  

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 

теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, 

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы 

теплоснабжения; 

 технологическое  объединение  или  разделение  систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, 

а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 
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РАЗДЕЛ 8. «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ 

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

 

Теплоснабжение потребителей г. Бирска осуществляется от десяти котельных, 

тепловые сети которых между собой не связаны. В связи с этим возможность распределения 

нагрузок между источниками отсутствует. 

К источникам централизованного теплоснабжения относятся следующие котельные: 

 котельная №1,1а  с установленной мощностью 64,6 Гкал/ч; 

 котельная №3 с установленной мощность 6 Гкал/ч; 

 котельная №4 с установленной мощностью 6,08 Гкал/ч; 

 котельная №5 с установленной мощностью 51,796 Гкал/ч; 

 котельная №7 с установленной мощностью 4,5 Гкал/ч; 

 котельная №10 с установленной мощностью 3,4 Гкал/ч; 

 котельная №11 с установленной мощностью 0,43 Гкал/ч. 

К индивидуальным источникам теплоснабжения относятся следующие котельные: 

 котельная №2 с установленной мощность 0,07 Гкал/ч, предназначенная для 

теплоснабжения здания общежития кирпичного завода в с. Пономаревка; 

 котельная №6 с установленной мощность 1,62 Гкал/ч, предназначенная для 

обеспечения городской бани теплоносителем; 

 котельная № 8 с установленной мощностью 0,172 Гкал/ч, предназначенная для 

теплоснабжения здания пенсионного фонда г. Бирска. 

Все источники тепловой энергии г. Бирска находятся на балансе Общества с 

ограниченной ответственностью «Бирские тепловые сети». 

Распределение нагрузок по зонам действия источников г. Бирска на 2012 год 

представлено на рисунке 9.1. 

 
Рисунок 9.1 – Распределение нагрузок по зонам действия источников города за 2012 год 
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Зоны действия источников тепловой энергии города на 2012 г. представлены                   

на рисунке 9.2. 

 
Рисунок 9.2 – Зоны действия источников тепловой энергии на 2012 г. 

 

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой 

энергии приведены в Книге 5 «Предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии» и Книге 6  «Предложения по 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и 

сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Бирска до 

2027 г. 

 

 


